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Le domaine de l’énergie éolienne a connu un essor fulgurant ces dernières années. Le sec-
teur des petites éoliennes, qui sont utilisées principalement hors réseau pour la charge de
batterie d’accumulateurs, ne bénéficie pas du même soutient technique et scientifique que
le secteur des grandes éoliennes. Il est essentiel de développer des outils de conception,
d’analyse et d’optimisation adaptés aux particularités des petites éoliennes hors réseau afin
d’en améliorer les performances. Le présent travail présente une démarche permettant de
faire l’analyse du couplage entre le rotor et l’alternateur à aimants permanents et d’évaluer
les performances de l’éolienne.
Dans un premier temps, la modélisation de chacune des composantes du système est ef-
fectuée, soit le rotor, l’alternateur et la batterie d’accumulateurs. Dans un deuxième temps,
une démarche structurée reprenant le modèle de chacune des composantes est présentée
afin de faire le couplage entre le rotor et l’alternateur. Le modèle du rotor utilise la courbe
du coefficient de puissance en fonction de la vitesse spécifique, qui peut être obtenue de
façon analytique à partir de la géométrie de la pale. Le modèle de l’alternateur à aimants
permanents utilise la transformation de Park, ce qui permet de considérer l’anisotropie du
rotor de l’alternateur ainsi que la résistance de l’induit. La méthode de couplage proposée
offre la possibilité de visualiser l’interaction entre le rotor et l’alternateur et de calculer
la courbe de puissance de l’éolienne qui en résulte. Dans un troisième temps, un modèle
temporel est développé sous Matlab/Simulik afin de conduire des études temporelles. La
réalisation d’un modèle temporel a demandé l’élaboration d’un générateur de séries syn-
thétiques de vent et de demande de puissance. Ce modèle temporel permet alors de vérifier
si une éolienne donnée, pour un certain régime de vent, parvient à répondre à la demande
d’un profil de consommation donné.
Les outils développés sont ensuite utilisés afin de mesurer l’influence de la variation de
la tension de la batterie lors de sa charge et de sa décharge sur la courbe de puissance de
l’éolienne et sur sa production énergétique annuelle. Lors de l’analyse du couplage, on
montre qu’il peut y avoir une grande variation de la courbe de puissance de l’éolienne en
fonction du niveau de voltage, mais par la suite, avec une simulation temporelle, on peut
voir que cette variation est de moindre importance lors du fonctionnement. On démontre
cependant que les conditions particulières de test peuvent conduire à différentes mesures
de courbe de puissance lors des tests de performance. En dernier lieu, on amorce une
réflexion sur les méthodes permettant d’améliorer les performances de l’éolienne. On fait
ii
alors la revue de différents moyens permettant d’optimiser le couplage entre le rotor et
l’alternateur et de maximiser la production énergétique de l’éolienne.




The field of wind energy has experienced rapid growth over the past years. However,
the sector of small wind turbines, used mainly for battery charging applications in grid-
isolated installations, has not had the same level of technical and scientific support as the
large wind turbine sector. As such, it is necessary to develop some tools for the design,
analysis and optimization of small wind turbines adapted to their specific characteristics in
order to improve their performance. This work presents a method for power performance
evaluation of small wind turbines in order to evaluate the interaction between the rotor and
the permanent magnet alternator.
First of all, the modeling of each component of the system, that is the rotor, the alternator
and the battery, is carried out. After, a structured step-by-step method, taking the model of
each component, is presented in order to couple the rotor with the alternator. The model
of the rotor uses the coefficient power curve, which is a function of the tip speed ratio that
can be obtained analytically from the blade geometry. The model of the permanent magnet
alternator uses the Park transformation, which makes it possible to consider the anisotropy
of the alternator as well as the winding resistance. The proposed method makes it possible
to visualize the interaction between the rotor and the alternator and to calculate the power
curve of a wind turbine. Lastly, a temporal model is developed using Matlab/Simulink
in order to analyze the time-dependant behaviour of the system. The time-based model
requires the development of a time-series generator to give the wind speed and the power
consumption of the electric load. This time-based model makes it possible to verify if a
given wind turbine system is able to meet the requirements of a certain electric load for a
specific wind profile.
These tools are then used to measure the influence of the voltage variation of the battery,
during charge and discharge, on the power curve measurement and on the annual energy
production. In analyzing the coupling between the rotor and the generator, it is shown
power curve of the wind turbine can vary greatly depending on the battery voltage, but
thereafter, with a time-based simulation, one can see that this variation is of less impor-
tance during operation. However, it is shown that, during power performance testing, the
specific test conditions can lead to different measurements of the power curve. The work
is ended with a review of different methods to optimize the coupling between the rotor and
the alternator in order to maximize the energy production of the wind turbine.
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INTRODUCTION
Poussé par de nouveaux impératifs environnementaux, le domaine de l’énergie éolienne
a connu un essor fulgurant ces dernières années. Il s’agit actuellement du secteur éner-
gétique qui présente la plus forte croissance. Le développement et la recherche se font
principalement du côté des éoliennes de grande dimension. Ces éoliennes sont regroupées
en parcs éoliens, en mer ou sur la terre, et sont reliées aux réseaux de distribution d’électri-
cité. Elles ont des pales mesurant plusieurs dizaines de mètres et une puissance de l’ordre
du mégawatt. De l’autre côté du spectre, on retrouve des éoliennes de petite dimension,
ayant des puissances allant de 100 watts à quelques dizaines de kilowatts, qui sont desti-
nées à la production en réseau isolé. Elles sont principalement utilisées pour alimenter des
installations trop éloignées du réseau de distribution d’électricité : des refuges, des chalets,
des stations de télécommunication et des voiliers par exemple.
De plus, depuis quelques années, les compagnies de service d’électricité rendent de plus en
plus accessible l’autoproduction d’électricité à leurs clients en permettant le "retour sur le
réseau". Ce qui, combiné avec la hausse du coût de l’énergie, stimule le développement du
secteur des petites éoliennes et favorise la diversification des produits et des applications.
Beaucoup d’améliorations peuvent encore être apportées aux petites éoliennes ; secteur
qui ne bénéficie pas du même effort de recherche et de développement que le secteur
des grandes éoliennes. Améliorer les performances de ces éoliennes permet d’abaisser
le coût de revient de l’énergie et d’en favoriser l’expansion et l’accessibilité. Un plus
grand support scientifique et technique, par le développement d’outils de conception, de
simulation et de tests, peut amener des améliorations au fonctionnement de l’éolienne et
en augmenter ses performances.
Les petites éoliennes sont confrontées à une série de contraintes ou de difficultés qui leurs
sont propres. Comme ces éoliennes sont bien souvent utilisées en région éloignée, elles
doivent être robustes et demander un minimum d’entretien et de surveillance. De plus,
elles ne peuvent bénéficier des mêmes moyens de régulation et de contrôle que les grandes
éoliennes, qui seraient trop onéreux par rapport à la quantité d’énergie produite.
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importantes : elles sont à aimants permanents et sont utilisées pour charger une batterie
d’accumulateurs. Ces deux caractéristiques, propres aux petites éoliennes, entraînent cer-
taines particularités de fonctionnement. Par la présence de la batterie et du redresseur de
tension, l’alternateur de l’éolienne se trouve découplé de la charge électrique, pouvant
ainsi opérer sur une plage de vitesse de rotation. Le couplage entre le rotor, l’alternateur et
la batterie a fait l’objet de quelques études [1, 2, 3, 4]. Mais le plus souvent, les équations
développées dans ces études négligent la résistance de l’induit, les pertes mécaniques,
ou encore l’anisotropie du rotor de l’alternateur, qui résulte de la saillance de ses pôles
magnétiques, les rendant difficilement utilisables comme outils de conception ou d’opti-
misation. En effet, l’utilisation du modèle de phase est plus simple, mais il ne permet pas
de considérer l’anisotropie du rotor des alternateurs à aimants permanents [5]. Il est donc
pertinent d’élaborer une démarche structurée, utilisant des modèles adéquats pour le rotor
et l’alternateur à aimants permanents, qui permettrait d’étudier le fonctionnement et les
performances des petites éoliennes en particulier.
Il existe présentement deux programmes de simulation permettant de simuler le fonction-
nement des petites éoliennes. Il s’agit des programmes HOMER et HYBRID2, développés
par le National Renewable Energy Laboratory et le Renewable Energy Research Labora-
tory, situés aux États-Unis. Ces deux programmes sont très élaborés. Ils visent à aider
le producteur à faire le choix de la configuration du système. Ils permettent d’évaluer le
rendement d’une technologie par rapport à une autre (panneau solaire, éolienne, groupe
électrogène, petite centrale hydraulique, pile à combustible) en fonction de la disponibi-
lité de la ressource. HOMER permet également de réaliser une analyse économique, en
considérant les coût d’achat, d’opération et d’entretient des équipements, et de conduire
ensuite des études de sensibilité.
HOMER et HYBRID2 disposent d’une liste de produits, permettant à l’utilisateur de faire
la sélection des composantes de son système et d’en évaluer les performances. Pour faire
la simulation des éoliennes, ces deux programmes utilisent les courbes de puissance des
éoliennes qui sont fournies par les différents fabricants. En utilisant la courbe de puissance
de l’éolienne telle quelle, ils permettent d’évaluer les performances globales du système,
en se basant sur les données des fabricants, mais ils ne permettent pas d’étudier l’inter-
3action entre le rotor et l’alternateur pour retrouver la courbe de puissance résultante. Ces
deux programmes ne peuvent donc pas être utilisés comme outils de conception ou d’op-
timisation d’une éolienne.
Il est donc intéressant d’élaborer un outil de simulation qui permettrait d’étudier l’inter-
action entre les différentes composantes du système éolien autonome. Un outil ou une
méthode d’analyse qui, à partir du modèle du rotor, de l’alternateur et de la batterie, per-
mettrait de calculer la courbe de puissance de l’éolienne. Le présent projet de maîtrise
a comme objectif de faire la modélisation de chacune des principales composantes du
système éolien autonome afin d’élaborer une méthode d’analyse ainsi qu’un outil de si-
mulation. Dans un premier temps, une méthode permettant de visualiser le couplage entre
l’alternateur et le rotor est présentée. Ensuite, un modèle temporel quasi statique du sys-
tème éolien est développé. La conception d’un programme de simulation pourra ainsi
servir d’outil d’analyse, de conception et d’optimisation, permettant alors d’étudier l’in-
teraction entre les différentes composantes du système et permettant également de mesurer
l’influence de différents paramètres sur ses performances.
Tout d’abord, le premier chapitre traite de la modélisation des principales composantes
du système éolien : le rotor, l’alternateur et la batterie d’accumulateurs. On fait d’abord
la revue des différents types de composantes que l’on peut retrouver, pour ensuite faire
l’étude du fonctionnement et la modélisation du type que l’on retrouve le plus couramment
pour les petites éoliennes.
Le second chapitre, en reprenant le modèle de chaque composante élaboré au premier
chapitre, établit une démarche d’analyse permettant d’étudier l’interaction entre les diffé-
rentes composantes du système et de calculer la courbe de puissance de l’éolienne qui en
résulte. Cette section étudie l’interaction entre les composantes et fournit une méthode vi-
suelle d’analyse du couplage. Les équations générales de l’alternateur qui sont présentées
au premier chapitre sont simplifiées au second chapitre pour l’analyse en régime perma-
nent.
Ensuite, au troisième chapitre, afin de pouvoir simuler et évaluer le comportement du sys-
tème dans le temps, on élabore un modèle temporel en utilisant le logiciel Matlab/Simulink.
Une simulation temporelle du système demande de générer des séries synthétiques de vent.
4Les caractéristiques du vent ainsi que la méthode de génération de séries synthétiques sont
alors présentées.
Au quatrième chapitre, on utilise les outils d’analyse développés afin d’étudier l’influence
d’un paramètre important sur les performances du système, soit la variation du niveau de
voltage de la batterie, qui change en fonction de l’état de charge de la batterie. En effet,
on sait que les fluctuations du niveau de voltage peuvent modifier les performances de
l’éolienne [2, 6, 7], mais l’influence réelle de ce paramètre sur la production annuelle ou
sur la courbe de puissance mesurée lors de tests de performance est peu documentée. Une
première étape permet de visualiser et de quantifier l’effet de la variation du niveau de
voltage sur le couplage entre le rotor et l’alternateur pour une éolienne en particulier. En-
suite, afin d’en estimer l’influence lors du fonctionnement de l’éolienne, on conduit une
simulation temporelle afin de reproduire un test de puissance des éoliennes, tel que de-
mandé par un organisme de normalisation international : la Commission Électrotechnique
Internationale.
Pour terminer, en utilisant la démarche d’analyse élaborée, le dernier chapitre amorce
une réflexion sur les différentes méthodes de contrôle et d’optimisation qui permettent
d’améliorer les performances de l’éolienne. Plusieurs systèmes de contrôle sont proposés
dans la littérature afin d’améliorer le couplage entre l’alternateur, la batterie et le rotor.
Les outils de calculs développés permettent d’estimer le gain de production qu’il serait
possible de réaliser avec l’ajout de tels dispositifs de contrôle.
CHAPITRE 1
MODÉLISATION DE L’ÉOLIENNE
1.1 Les différentes configurations et composantes du système éolien isolé
Les systèmes éoliens étudiés sont ceux utilisés pour produire de l’électricité. Il existe
également des éoliennes actionnant mécaniquement des pompes à eau, mais leurs caracté-
ristiques diffèrent. Les éoliennes étudiées sont généralement utilisées pour alimenter des
installations isolées, trop éloignées du réseau de distribution électrique pour y être connec-
tées. Elles permettent de recharger des batteries afin de disposer d’électricité en tout temps.
Le système éolien utilisé en réseau isolé est composé d’un rotor et d’un alternateur, gé-
néralement à entraînement direct et à aimants permanents, d’un redresseur permettant de
transformer le courant triphasé alternatif en courant continu, d’une batterie d’accumula-
teurs ainsi que d’une charge électrique. Si les appareils électriques à alimenter demandent
un courant alternatif, un onduleur est nécessaire. L’onduleur est la composante qui permet
de transformer un courant continu en courant alternatif afin d’avoir une fréquence fixe. On
retrouve également un contrôleur de charge ainsi qu’une charge de délestage. Le contrô-
leur de charge coupe la recharge de la batterie lorsqu’elle est pleine, pour la protéger de
toute surcharge, et connecte la charge de délestage afin de dissiper l’énergie captée par
l’éolienne. La charge de délestage peut être composée de simples résistances électriques.
Elle permet d’éviter que l’éolienne ne fonctionne à vide ; le rotor prendrait ainsi trop de
vitesse, ce qui pourrait être dommageable pour les parties mécaniques de l’éolienne. Bien
souvent, le redresseur, le contrôleur de charge et l’onduleur font partie d’un même module,
d’un même appareil.
D’autres sources d’énergie peuvent être également utilisées en parallèle avec le système
éolien. On parle alors de systèmes hybrides. En plus de l’éolienne, on peut retrouver des
panneaux solaires ou encore un groupe électrogène, permettant ainsi de fournir de l’éner-
gie lorsque le vent ne suffit pas. L’utilisation de génératrices diesel demande des systèmes
de contrôle plus sophistiqués. On retrouve également de plus en plus de petites éoliennes
reliées directement au réseau du distributeur d’électricité. Ces systèmes d’autoproduction
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l’on peut voir le réseau du distributeur comme étant une batterie de capacité infinie. Ces
systèmes ne demandent pas l’ajout de batterie, réduisant ainsi les coûts. Avec le retour sur
réseau, le réseau du distributeur absorbe les surplus de production d’électricité et fournit
de l’électricité lorsque le vent ne répond pas à la demande. Ces installations demandent ce-
pendant un onduleur différent, capable de se synchroniser avec le distributeur. Le schéma
présenté à la figure 1 montre les différentes composantes du système.
Afin d’évaluer le fonctionnement et les performances du système éolien en réseau isolé,
les composantes sont étudiées séparément, dans les prochaines sections, pour en faire la
modélisation. Les trois composantes qu’il est nécessaire d’examiner sont le rotor, l’alter-
nateur et la batterie d’accumulateurs. Pour chacune de ces composantes, on fait d’abord
une revue plus générale, pour ensuite en étudier le fonctionnement et ainsi permettre l’éla-
boration d’un modèle mathématique adéquat.
Figure 1 Système éolien avec charge électrique à courant alternatif
71.2 La modélisation du rotor
Le rotor de l’éolienne est la composante du système qui permet de capter une partie de
l’énergie cinétique de la masse d’air en déplacement. Cette énergie mécanique peut être
ensuite transformée en énergie électrique par l’alternateur. Afin d’interfacer avec le modèle
de l’alternateur, le modèle du rotor doit permettre d’obtenir la puissance mécanique ou le
couple mécanique qui est transmis à l’arbre de l’alternateur en fonction de la vitesse du
vent et de la vitesse de rotation. Le modèle ne doit caractériser que le fonctionnement du
rotor et non le fonctionnement complet de l’éolienne. Il pourra ensuite être couplé aux
modèles des autres composantes du système afin d’étudier les performances du système
entier. La façon la plus simple de caractériser le rotor est d’utiliser la courbe du coefficient
de puissance, appelée courbe Cp. Comme on le verra, le calcul de la courbe Cp est basé
sur la géométrie du rotor et les principes d’aérodynamique des pales et de conservation de
quantité de mouvement. Tout d’abord, on passera en revue les différents types de pales,
pour ensuite présenter le fonctionnement général du rotor ainsi que la méthode de calcul
de la courbe Cp et son utilisation dans le cadre de notre modélisation.
1.2.1 Les types de pales et la régulation de puissance
Il existe une multitude de rotors différents. La figure 2 présente différents rotors et ma-
chines à vent qui ont été développés au courant de l’évolution du domaine de l’énergie
éolienne. De nos jours, on classe les éoliennes modernes en deux catégories principales :
les éoliennes à axe de rotation horizontal et les éoliennes à axe de rotation vertical (figure
3). Ensuite, on retrouve deux types de pales : les pales utilisant principalement la traînée
(figure 4) et les pales profilées, comme les ailes d’avion, utilisant la portance, que l’on
étudiera plus loin. La presque totalité des éoliennes modernes sont à axe horizontal, avec
des pales profilées, afin d’utiliser la portance et extraire un maximum d’énergie du vent.
Le nombre de pales a un impact sur la quantité d’énergie captée. Les éoliennes actuelles en
ont généralement trois, présentant un compromis entre le coût, le poids, l’énergie captée,
l’équilibre des charges mécaniques et l’esthétisme.
La majorité des petites éoliennes sont également à axe horizontal et tripale. Une différence
importante réside dans le mode de régulation de puissance et dans le mécanisme d’orien-
8tation dans le vent. Les grandes éoliennes ont bien souvent des moteurs, reliés aux pales,
permettant de modifier l’angle de calage et de réguler la puissance et d’autres reliés à la
nacelle permettant d’orienter le rotor dans le vent. Les petites éoliennes ont des systèmes
passifs d’orientation et de régulation de puissance. On retrouve des éoliennes qui ont un
dispositif passif, utilisant la force centrifuge, venant modifier l’angle de calage de la pale
en fonction de la vitesse de rotation. D’autres systèmes de régulation positionnent le rotor
en effacement avec l’augmentation de la poussée sur le rotor (figure 5). L’utilisation d’un
gouvernail, ou d’un rotor sous le vent, permet d’orienter le rotor dans le vent. Le mode
de régulation peut influencer grandement le rendement de l’éolienne. Par exemple, avec la
mise en drapeau du rotor, où le rotor est effacé du vent avec l’augmentation de la poussée
sur le rotor, si le temps de recouvrement est trop long lorsque le vent baisse, une quantité
d’énergie n’est pas capté, puisque le rotor n’opère pas dans la position idéale. La modéli-
sation du mode de régulation mécanique est complexe et sort du cadre du projet. Il faudra
cependant en tenir compte lors de l’analyse de la production.
Figure 2 Différents types de rotor [8]
9Figure 3 Éoliennes à axe horizontal et vertical utilisant la portance
Figure 4 Éolienne à trainée de type Savonius [9]
1.2.2 La puissance du vent
Il est possible d’obtenir la puissance du vent traversant une surface à partir de l’énergie
cinétique de la masse d’air en déplacement. La figure 6 représente la section balayée par







Figure 5 Système de régulation de puissance de la Whisper100 de Southwest Wind-
power [10]
Figure 6 Surface balayée par le rotor de l’éolienne [11]
D’après les équations de mécanique des fluides, le débit massique de l’air passant à travers




Puisque la puissance est le taux de variation de l’énergie cinétique, à partir des équations













Où Pvent est la puissance du vent (W ), A l’aire de la surface d’intérêt (m2), ρ la densité de
l’air (kg/m3), U la vitesse du vent (m/s), m la masse (kg) et Ec l’énergie cinétique (J).
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1.2.3 Le coefficient de puissance
On définit le coefficient de puissance du rotor (Cp) comme étant le pourcentage de la
















De façon intuitive, on peut s’imaginer qu’il est impossible de capter 100% de l’énergie du
vent. En effet, si le rotor retirait toute l’énergie du vent, il n’y aurait plus déplacement de la
masse d’air à l’arrière du rotor et il y aurait alors accumulation d’air. Il a été démontré par
Betz [8] que le pourcentage maximum théorique de puissance du vent qu’il est possible
d’extraire est de 16/27, soit environ 59%. Ainsi, en déterminant de façon analytique le
coefficient de puissance d’un rotor et en connaissant la puissance disponible dans le vent,
on pourra alors obtenir la puissance mécanique qui est captée par le rotor et transmise à
l’arbre de la génératrice en utilisant l’équation (1.5).
1.2.4 Calcul du coefficient de puissance d’un rotor
Le calcul du coefficient de puissance d’un rotor est basé sur sa géométrie et ses dimen-
sions, ainsi que sur des principes d’aérodynamique et de mécanique des fluides. On re-
présente le plus souvent le coefficient de puissance par une courbe à laquelle on réfère
en tant que courbe Cp. La figure 7 présente les courbes Cp typiques pour différents types
d’éoliennes.
La méthode utilisée pour calculer la courbe Cp ne sera pas explicitée. Plusieurs ouvrages
le font très bien [11, 13, 8]. Mentionnons simplement que le calcul est basé sur l’idée
que l’éolienne absorbe une partie de l’énergie cinétique de la masse d’air en déplacement,
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Figure 7 Courbes Cp de différents types d’éoliennes [12]
occasionnant un ralentissement de la masse d’air, et qu’il doit y avoir conservation de
la quantité de mouvement. La pale est alors décomposée en plusieurs sections, dont on
connait la géométrie, permettant de calculer la contribution de chaque section au ralentis-
sement de la masse d’air (figure 8).
À partir du nombre de pales, de sa longueur, des polaires des différents profils aérodyna-
miques, de la longueur de corde de chaque élément, ainsi que du vrillage, il est possible
de déterminer la courbe Cp du rotor. La courbe Cp est donnée en fonction de la vitesse
spécifique et non pas en fonction de la vitesse du vent. Car, comme le montre la figure 9,
le vent vu par la pale est un vent relatif, ayant une composante dans le sens de l’axe de
rotation du rotor occasionnée par la masse d’air en déplacement, et une composante en
quadrature avec l’axe de rotation occasionnée par le déplacement de la pale. On ne peut
donc pas calculer les performances du rotor pour un vent donné, puisque la pale voit un
vent qui dépend de la vitesse de rotation. On ne peut donc calculer les performances du
rotor qu’en fonction de l’angle d’incidence du vent relatif. La vitesse spécifique (λ) est
ainsi une grandeur adimensionnelle ; étant le rapport de la vitesse tangentielle du bout de
la pale wr sur la vitesse du vent U , où r est la longueur de la pale en mètre, w la vitesse






Figure 8 Représentation des éléments de pale du rotor [11]
Figure 9 Profil aérodynamique d’une section de pale
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Ainsi, à partir des caractéristiques physiques de la pale, il est possible de calculer les
performances aérodynamiques du rotor. La courbe du coefficient de puissance peut être
obtenue directement du fabricant ou calculée si on dispose de suffisamment d’informa-
tion sur le rotor ; longueur de la pale, nombre de pales, profil aérodynamique, polaire des
profils, distribution de la corde et vrillage de la pale.
1.2.5 Puissance et couple mécanique du rotor
Si on dispose de la courbe Cp(λ) d’un rotor, en utilisant l’équation (1.5), il est possible de
tracer la courbe de la puissance mécanique du rotor en fixant la vitesse du vent ou la vitesse
de rotation. Dans le cas d’une éolienne à axe horizontal, la surface balayée A de l’équation
(1.5) est donnée par pir2 où r est le rayon du disque, c’est-à-dire la longueur de la pale.
Pour des éoliennes de grande taille, on doit considérer le moyeu du rotor, en additionnant
son rayon à r, mais en soustrayant sa surface de l’aire obtenue. La figure 10 montre un
exemple d’une courbe Cp. La figure 11 donne la puissance mécanique du rotor en fonction
de la vitesse de rotation pour différentes vitesses de vent. Chaque courbe est calculée pour
une vitesse de vent différente. Pour chaque vitesse de vent, il y a une vitesse de rotation
optimale permettant au rotor de fonctionner au coefficient de puissance maximal. À ce
moment, l’angle d’incidence du vent relatif permet d’avoir l’angle d’attaque idéal. De la
même façon, la figure 12 donne la puissance mécanique en fonction de la vitesse du vent
pour différentes vitesses de rotation du rotor.
Pour obtenir le couple mécanique appliqué à l’arbre de rotation du rotor, on divise la puis-
sance captée par le rotor par sa vitesse de rotation Tmec = Pmec/w, où Tmec est newton-
mètre, Pmec en watts et w en radians par seconde. Ainsi, en utilisant la courbe Cp d’un
rotor, en connaissant la vitesse du vent et la vitesse de rotation, on peut obtenir le couple
mécanique transmi à l’alternateur. La méthode de modélisation est complexe et demande
de connaître la géométrie exacte de la pale, mais une fois que l’on a obtenu la courbe Cp,
son utilisation est simple. Le modèle présente cependant des limites ; il n’est valide qu’en
régime permanent, pour un écoulement uniforme et non turbulent. Il ne peut donc pas four-
nir le couple de démarrage appliqué à l’arbre et il ne tient pas compte de l’aéroélasticité
du rotor.
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Figure 10 Exemple d’une courbe Cp, donnant le coefficient de puissance d’un rotor en
fonction de la vitesse spécifique
Figure 11 Exemple de courbes de puissance mécanique d’un rotor en fonction de la
vitesse de rotation, pour différentes vitesses de vent
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Figure 12 Exemple de courbes de puissance mécanique d’un rotor en fonction de la
vitesse du vent, pour différentes vitesses de rotation
Ainsi, on a pu constaté que pour un rotor donné, la puissance mécanique varie en fonction
de la vitesse du vent, mais également en fonction de la vitesse de rotation. Puisque le rotor
peut opérer à toutes les vitesses de rotation, la vitesse de rotation sera déterminée par la
partie électrique de l’éolienne. On retrouve des éoliennes dont la vitesse de rotation est
fixe et d’autres dont la vitesse de rotation est variable. Il sera montré plus loin comment
est réalisé le couplage entre le rotor et l’alternateur afin d’établir la courbe de puissance
de l’éolienne en fonction de la vitesse du vent.
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1.3 La modélisation de l’alternateur
Cette section décrit la démarche suivie pour réaliser la modélisation de l’alternateur de
l’éolienne. Un rappel des principes d’électromagnétisme intervenant dans le fonctionne-
ment de l’alternateur est d’abord présenté, pour ensuite établir les équations de la partie
électrique et mécanique de la machine. Dans un premier temps, les équations électriques
du systèmes sont définies dans un référentiel stationnaire, puis la transformation de Park
est utilisée afin de définir les équations dans un cadre référentiel tournant avec le rotor, per-
mettant de linéariser le système d’équations et d’enlever une dépendance liée à la position
angulaire du rotor.
1.3.1 Principes fondamentaux d’électromagnétisme
1.3.1.1 Magnétisme
Champ magnétique ~H
Si on déplace une boussole autour d’un aimant, le pôle nord de l’aimant repousse le pôle
nord de la boussole. On peut alors constater que l’aiguille s’oriente selon une infinité
de lignes reliant le pôle sud et le pôle nord de l’aimant. Ces chemins portent le nom de
"lignes de force magnétomotrice" ou "lignes de flux". Ces lignes représentent la densité et
la direction du flux magnétique. Elles sortent du pôle nord et aboutissent au pôle sud de
la source. Le champ magnétique est une quantité vectorielle représentée par le symbole
~H et est exprimé dans le système international (SI) en ampère par mètre (A/m). Elle
donne en un point la force magnétomotrice exercée par unité de longueur. Le nom de
champ magnétique représente ainsi une grandeur précise, mais de façon plus générale,
elle représente également la région de l’espace traversée par des lignes de force. Un champ
magnétique est établi autour d’un conducteur parcouru par un courant électrique ou par un
aimant naturel.
Flux magnétique φ et densité de flux magnétique ~B
Le flux magnétique à travers une surface donnée est l’ensemble des lignes de force qui
traversent cette surface. L’unité SI de flux magnétique ~φ est le weber (Wb). L’unité SI de
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la densité de flux magnétique est le tesla (T ). Elle est égale à un weber par mètre carré
(1T = 1Wb/m2). Le flux est donné par ~φ = ~B • ~A, où ~A représente la surface traversée
par le flux magnétique en mètre carré. La relation entre le champ magnétique et la densité
du flux magnétique est donnée par ~B = µ ~H , où µ désigne la perméabilité magnétique.
1.3.1.2 Principes d’électromagnétisme
Principe I, loi d’Ampère
Un courant circulant dans un conducteur crée un champ magnétique autour de celui-ci.
Dans le cas d’un solénoïde, d’un enroulement de fil, le produit du nombre de spires par
le courant s’appelle la force magnétomotrice d’une bobine (FMM) et l’unité SI est de
la force magnétomotrice est l’ampère (A). La FMM représente la différence de potentiel
magnétique produit par un courant d’un ampère circulant dans une spire. Si la bobine
est reliée à un circuit magnétique de longueur l, le champ magnétique est alors de H =
FMM/l.
Principe II, loi de Lorenz
Lorsqu’un conducteur qui porte un courant est orienté convenablement dans un champ
magnétique, il est soumis à une force de l’on appelle force électromagnétique.
Principe III, loi de l’induction électromagnétique de Faraday, tension induite
Lorsque l’on déplace un conducteur dans un champ magnétique de façon à couper les
lignes de force, il apparaît une différence de potentiel à ses extrémités. L’intensité de
la tension induite dans le conducteur est proportionnelle au nombre de lignes de force
coupées par seconde. Elle dépend ainsi de l’intensité du champ magnétique et de la vitesse






Principe IV, loi de l’induction de Faraday, induction électromagnétique
Si l’intensité du flux à l’intérieur d’une boucle varie avec le temps, une tension est induite
entre ses bornes et la valeur de cette tension est proportionnelle au taux de variation du
flux. Si le circuit est fermé, il apparaît un courant induit dont le sens est tel qu’il tend
à s’opposer à la variation de flux qui l’a fait naître (loi de Lenz). La tension induite est





1.3.2 Les différents types de machines tournantes
Les machines tournantes peuvent fonctionner en mode moteur, convertissant ainsi l’éner-
gie électrique en énergie mécanique ou bien en mode génératrice, convertissant l’énergie
mécanique en énergie électrique. Il existe trois principaux types de machines tournantes :
a. la machine à courant continu;
b. la machine asynchrone;
c. la machine synchrone.
Pour une éolienne, on cherche évidemment à utiliser la machine en mode génératrice et
on évite d’opérer en mode moteur. La génératrice à courant continu, comme son nom
l’indique, fournit une tension continue à ses bornes. Son principe de fonctionnement est
semblable à celui de la machine synchrone, mais la tension alternative est redressée méca-
niquement, par une série de balais et de collecteurs. Ces composantes mécaniques s’usent
en raison du frottement, demandant des entretiens fréquents et coûteux, ce qui constitue
son principal inconvénient.
La génératrice asynchrone fournit une tension alternative à ses bornes. Mais la fréquence
de la tension et la vitesse de rotation de l’arbre ne sont pas dans un rapport constant. De
fabrication et d’utilisation plus simple, cette machine est robuste et moins coûteuse que
la machine synchrone. Cependant, pour fonctionner, elle nécessite d’être reliée au réseau
de distribution afin de créer le champ tournant. Il est possible d’auto exciter la génératrice
20
asynchrone au moyen de condensateurs, mais l’amorçage et la protection contre les sur-
tensions de résonance nécessitent une étude très soignée de l’installation. Elle n’est donc
pas adaptée à priori aux systèmes autonomes. La génératrice asynchrone est le type de
génératrice le plus répandu pour les éoliennes de grandes dimensions.
Le troisième type, la génératrice synchrone, fournit également une tension alternative à
ses bornes, mais la fréquence de la tension induite et la vitesse de rotation de l’arbre de
la génératrice sont toujours dans un rapport constant. Cette génératrice, ne nécessitant pas
le réseau de distribution ou de condensateurs pour magnétiser le rotor, est adéquates pour
les éoliennes destinées aux réseaux isolés. Ce sont des génératrices synchrones que l’on
retrouve dans la plupart des installations conventionnelles de production d’électricité :
barrages hydroélectriques, centrales thermiques et centrales nucléaires.
1.3.3 Description de la machine synchrone
La machine synchrone utilisée pour produire de l’électricité se nomme alternateur. L’alter-
nateur est composé de deux parties : une partie tournante, nommée rotor, et une partie fixe,
nommée stator. Son principe de base est simple : un flux magnétique relié au rotor est mis
en rotation de façon à induire une tension dans les enroulements répartis autour du stator.
Le champ magnétique est créé de deux façons : par un électro-aimant ou encore par des
aimants permanents. Le circuit où la tension est induite se nomme "induit" et est composé
de trois séries d’enroulements identiques réparties autour du stator, décalées dans l’espace.
Le circuit servant à produire le champ magnétique se nomme "circuit inducteur". En plus
de ces deux circuits, les alternateurs de grande dimension ont des enroulements électriques
en court-circuit, appelés "enroulements amortisseurs", afin d’amortir les oscillations de vi-
tesse lors de perturbations. Ils ne portent un courant que lors d’une perturbation; lorsque
les trois courants des trois phases sont débalancés. Les alternateurs utilisés pour les petites
éoliennes n’ont pas de tels enroulements amortisseurs.
Pour les petites éoliennes, pour des raisons de simplicité et de robustesse, on utilise des
aimants permanents pour créer le champ d’excitation. Les alternateurs à aimants perma-
nents sont plus efficaces, puisqu’il n’y a pas de perte associée à la création du champ
magnétique. Ils sont également plus compacts et plus simples à contrôler. Cependant, les
aimants coûtent cher et ne permettent pas de réguler l’intensité du champ d’excitation afin
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d’ajuster la tension de sortie et la puissance réactive débitée par l’alternateur. Les aimants
sont fixés au rotor de l’alternateur et tournent avec le rotor de l’éolienne.
Le principe de fonctionnement est simple : la force mécanique appliquée à l’arbre du ro-
tor fait tourner le rotor et le flux magnétique qui lui est relié. Le champ d’excitation du
rotor est d’amplitude constante, mais puisque qu’il tourne, les enroulements de l’induit
se trouvent traversés par un champ magnétique variant dans le temps, ce qui induit une
différence de potentiel aux bornes de ceux-ci, en vertu du principe d’induction électroma-
gnétique. Comme les trois enroulements de l’induit repartis autour du stator sont décalés
dans l’espace, les trois voltages induits aux bornes de ceux-ci sont déphasés d’un angle
électrique de 120 degrés. La fréquence de la tension induite est donc proportionnelle à la
vitesse de rotation du rotor. S’il y a plus d’une paire de pôles, la fréquence de la tension et
la vitesse de rotation du rotor sont reliées par la relation f = pn/60 où f est la fréquence
de la tension au stator en hertz (Hz), p le nombre de paires de pôles et n la vitesse de
rotation du rotor en tour/min. L’amplitude de la tension induite est fonction de la vitesse
de rotation et de l’intensité de flux magnétique produit pas les pôles; plus la vitesse de
rotation est élevée, plus dφ/dt est élevé, plus la tension sera également élevée. Si on relie
les bornes de la génératrice à une charge électrique, un courant circulera dans les trois
enroulements. Ces courants vont créer à leur tour un champ magnétique tournant dans le
même sens que le rotor, mais décalé dans l’espace. C’est l’interaction de ces deux champs
magnétiques qui opposera un couple électromagnétique au couple mécanique appliqué à
l’arbre de la génératrice. Un équilibre dynamique est atteint lorsque les deux couples ont
la même amplitude.
1.3.4 Équations de la machine synchrone dans un référentiel fixe
Les équations générales de la machine synchrone avec un enroulement inducteur au rotor
sont d’abord établies. Les équations de la machine à aimants permanents seront présentées
subséquemment. La machine synchrone comprend trois enroulements identiques distri-
bués au stator et un enroulement au rotor. Ces quatre enroulements sont couplés magnéti-
quement. On ne tiendra pas compte des enroulements amortisseurs puisque les machines
de faible puissance n’en n’ont généralement pas. On considère également que le circuit
magnétique n’est pas saturé.
22
Figure 13 Circuit équivalent de l’alternateur
Chaque enroulement est caractérisé par une valeur de résistance, une valeur d’inductance
propre ainsi qu’une valeur d’inductance mutuelle avec chacun des autres enroulements.
Aux phases statoriques correspondent les indices a, b, et c, et au rotor correspond l’indice
r. On définit ainsi :
a. l’inductance propre d’une phase statorique et rotorique : La, Lb, Lc et Lr;
b. l’inductance mutuelle entre phases statoriques : Lab, Lac, Lba, Lbc, Lca et Lcb;
c. l’inductance mutuelle entre phases statorique et rotoriques : Lra, Lrb, Lrc, Lar, Lbr
et Lcr.
L’inductance mutuelle représente le couplage magnétique entre deux enroulements; le
courant d’une bobine génère un champ magnétique qui influence les bobines adjacentes.
Le couplage entre les enroulements varie selon la position du rotor dû à la réluctance va-
riable du rotor (la réluctance étant la résistance au passage du flux magnétique). La figure
13 montre le circuit électrique équivalent représentant l’alternateur avec une connexion en
étoile. L’équation (1.9) donne la sommation des voltages autour d’une maille, d’un ter-
minal jusqu’au point neutre. Le voltage v aux bornes de l’alternateur dépend du taux de
variation du flux traversant l’inductance et de la valeur de la chute de tension dans la résis-
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tance interne. Le système d’équations de tension de la machine synchrone est obtenu par
l’application de la relation fondamentale suivante, qui donne la tension aux bornes d’un
circuit (d’une boucle) de résistance R traversé par le flux totalisé ϕ, aux différents circuits
des phases a, b et c, ainsi qu’au circuit du rotor [14] :
v = −Ri− d(ϕ)
dt
(1.9)
Sous forme matricielle, on peut regrouper les équations des tensions des trois enroule-
ments du stator et de l’enroulement du rotor (équation (1.10)). On remarque que la tension
aux bornes d’un enroulement, par exemple ua, est fonction du courant ia et du taux de
variation du flux magnétique ϕa passant à travers cet enroulement. L’équation (1.11) est
l’équation matricielle des flux magnétiques. On peut constater que le flux traversant un









Ra 0 0 0
0 Rb 0 0
0 0 Rc 0





















La Lab Lac Lar
Lba Lb Lbc Lbr
Lca Lcb Lc Lcr














































On peut réécrire le système d’équations en notation plus compacte en utilisant les défini-






















On a établi la relation entre les courants et les voltages, il s’agit maintenant de définir
les valeurs des inductances propres et mutuelles. On approxime l’inductance propre du
stator de la façon suivante, où L¯ représente l’inductance propre moyenne d’une phase et
Lh2, l’amplitude de la seconde harmonique, puisque par une construction appropriée, on
s’efforce de renforcer la seconde harmonique et de minimiser les autres [14] :
La(θ) = L¯+ Lh2cos(2θ) (1.20)




Lc(θ) = L¯+ Lh2cos(2θ − 2pi
3
) (1.22)
On constate que les inductances propres du stator varient avec l’angle θ, relatif à la position
angulaire du rotor, puisque le circuit magnétique n’est pas isotrope. La valeur de chaque
inductance oscille ainsi autour d’une valeur moyenne. Les inductances mutuelles entre les
enroulements du stator sont également fonction de la position du rotor :
Lab(θ) = Lba(θ) = −0, 5L¯h∼ + Lh2cos(2θ − 2pi
3
) (1.23)
Lbc(θ) = Lcb(θ) = −0, 5L¯h∼ + Lh2cos(2θ) (1.24)
Lca(θ) = Lac(θ) = −0, 5L¯h∼ + Lh2cos(2θ + 2pi
3
) (1.25)
Où L¯h∼ représente la valeur moyenne de l’inductance principale d’une phase. Les induc-
tances mutuelles entre les enroulements statoriques et rotoriques sont données par :
Lra(θ) = Lar(θ) = Lfcos(θ) (1.26)
Lrb(θ) = Lbr(θ) = Lfcos(θ − 2pi
3
) (1.27)





La valeur d’une inductance est reliée à la fabrication de la machine tournante (nombre de
spires, disposition des enroulements, type de matériau utilisé, largeur d’entrefer, etc.), mais
également à la position du rotor comme le montre les équations précédentes (équations
(1.20 - 1.28)). La position du rotor influence la valeur des inductances puisqu’elle modifie
les circuits magnétiques qui sont formés. Ainsi, pour trouver la valeur des tensions induites
va, vb, et vc aux bornes de la machine synchrone, on doit déterminer le taux de variation
du flux traversant chacun des enroulements. Cependant, le système d’équations n’est pas
linéaire, puique les valeurs des inductances varient en fonction de la position du rotor. En
connaissant la charge qui est reliée à la machine tournante, la résolution numérique de ce
système d’équations non linéaires est possible, mais peu commode. C’est pourquoi, afin
d’enlever la dépendance reliée à la position du rotor, on utilise la transformation de Park.
1.3.5 Transformation de Park
Pour supprimer la non linéarité et résoudre le système, on transforme les enroulements
statoriques en enroulement orthogonaux [14]. Ce modèle est caractérisé par un système
d’axes en quadrature indicé d (axe direct) et q (axe transversal), ce dernier en avance de
90 degrés par rapport à l’axe direct, dans le sens trigonométrique pris comme sens de
rotation. On fait ainsi la projection du système d’axe a, b, c sur le système d’axe d, q,
qui est maintenant le nouveau cadre référentiel, aligné sur le rotor et tournant à la même
vitesse. De façon intuitive, un observateur extérieur, lié à la phase a par exemple, voit le
flux magnétique varier constamment et passer par un maximum à chaque passage d’un
pôle nord, mais s’il est assis sur le rotor et lié à l’axe d, il voit alors un flux constant
qui se déplace avec lui. La transformation de Park change les enroulements statoriques en
des enroulements équivalents au point de vu électrique et magnétique, disposés selon les
axes d et q. Cette transformation a pour but de rendre les inductances propres et mutuelles
indépendantes de la position du rotor afin de rendre constant les coefficients des équations
de tension de la machine synchrone. La figure 14 montre les axes a, b, c du référentiel fixe
et les axes d et q du référentiel tournant. Les matrices de transformation directe et inverse
utilisées pour faire la transformation du système de référence sont les suivantes :
27
Figure 14 Projection des enroulements a,b et c sur le réferentiel tournant formé par les
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Puisque l’on a un système à trois variables au départ, a, b et c, il faut retrouver trois va-
riables après la transformation. Les deux premières variables ont été explicitées plus tôt,
il s’agit des variables d et q qui tournent avec le rotor. La troisième variable est la compo-
sante o, ou homopolaire, qui est tangente au rotor. La transformation peut être appliquée
aux courants, aux tensions, ainsi qu’aux flux magnétiques :
[idqo] = [A][iabc] (1.31)
[udqo] = [A][uabc] (1.32)
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Figure 15 Résolution d’équations avec la transformation de Park







Ainsi, afin d’enlever toute dépendance liée à la position du rotor, on fait une projection
dans un référentiel tournant lié au rotor en appliquant la transformation de Park. On peut
alors solutionner le système d’équations modifié et appliquer ensuite la transformation de
Park inverse [A]−1 afin de retrouver les grandeurs d’intérêt dans le référentiel fixe (figure
15).
1.3.6 Équations de l’alternateur dans un référentiel tournant
À partir des équations (1.18) et (1.19), dans le référentiel fixe a,b et c, on a :
[uabc] = −[Rabc][iabc]− d[ϕabc]
dt
(1.37)
En appliquant la transformation de Park, en multipliant les deux membres par [A] :
[A][uabc] = −[Rabc][A][iabc]− [A]d[ϕabc]
dt
(1.38)







Avec dθ/dt = ω et les équations (1.31), (1.32) et (1.33), après avoir effectué les opéra-
tions, on obtient :
ud = −Rabcid − dϕd
dt
+ ωmϕq (1.40)
uq = −Rsiq − dϕq
dt
− ωmϕd (1.41)
uo = −Rsio − dϕo
dt
(1.42)




En appliquant la transformation de Park à la matrice des flux statoriques il vient :
[ϕdqo] = [A][ϕabc] = [A][Labc][iabc] + [A][Lsr]ir (1.44)


























Ld représente l’inductance synchrone longitudinale, Lq l’inductance synchrone transver-
sale et Lo représente l’inductance synchrone homopolaire. Ces inductances ne dépendent
pas de la position du rotor, les équations de ud, uq et uo sont donc linéaires et faciles à
résoudre.
1.3.6.1 Expression de la puissance et du couple dans le référentiel tournant
Selon Park [14], la puissance électrique instantanée de la machine vaut :





(udid + uqiq) + 3uoio − urir (1.47)
En remplaçant ud, uq et uo par leurs valeurs, la relation précédente multipliée par dt donne


















On peut voir que l’énergie électrique est composée de 3 termes :
a. l’énergie perdue par effet Joule dans les enroulements;
b. la variation d’énergie magnétique emmagasinée dans le champ de couplage;
c. l’énergie transformable en énergie mécanique.














p(ϕdiq − ϕqid) (1.51)




p[(Ld − Lq)idiq + Lrairiq] (1.52)
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Le premier terme est dû à l’anisotropie rotorique et représente le couple réluctant dû à la
saillance des pôles. Le second terme représente le couple synchrone crée par l’excitation.
1.3.7 Modélisation de la dynamique de l’alternateur




= Tmec − Tem −Bω (1.53)
Où J est le moment d’inertie rotationnel du rotor et de l’alternateur kg.m2, ω est la vitesse
angulaire du rotor en rad/s, Tmec est le couple mécanique appliqué à l’arbre de l’alterna-
teur en N.m, Tem est le couple électromagnétique développé par l’alternateur en N.m et
B est le coefficient de frottement visqueux en N.m.
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1.4 La modélisation de la batterie d’accumulateurs
Puisque le vent varie continuellement, il n’est pas possible de rencontrer les besoins de la
charge électrique en tout temps en réseau isolé. On doit donc disposer d’un moyen per-
mettant de découpler la production et la consommation afin d’alimenter la charge lorsque
le vent est faible et d’absorber les surplus de production lorsque le vent est fort. Les tech-
nologies présentes et futures qui permettent d’emmagasiner de l’énergie et qui peuvent
être considérées pour les systèmes éoliens sont : le volant d’inertie, l’air comprimé, les
accumulateurs hydrauliques, la bobine supraconductrice, les supercapacités, la pile élec-
trochimique, l’hydrogène et la pile à combustible [15]. Jusqu’à présent, c’est l’utilisation
de piles électrochimiques qui est le moyen le plus simple et le plus largement répandu
d’emmagasiner de l’énergie. Les autres technologies font l’objet de recherche et de déve-
loppement. C’est donc la pile électrochimique que l’on cherche à modéliser afin d’étudier
par la suite son influence sur les performances du système éolien. Son fonctionnement est
décrit, ainsi que les principales caractéristiques des différents types de pile. On présente
ensuite les caractéristiques de la pile la plus utilisée avec les systèmes éoliens autonomes
et sa modélisation.
1.4.1 Constitution et fonctionnement de la pile
Les piles sont des dispositifs permettant de transformer l’énergie chimique en énergie élec-
trique, par réactions électrochimiques d’oxydoréduction (redox). Cette réaction chimique
implique le transfert d’électrons d’un matériau à un autre par le biais d’un circuit élec-
trique. L’unité électrochimique de base est appelée "pile" et le terme "batterie" est donné
à un ensemble formé de plusieurs piles raccordées en série ou en parallèle. Une pile est
constituée de deux conducteurs de nature différente, appelés électrodes, mis en contact par
un électrolyte, typiquement, il s’agit d’une solution d’eau acidulée ou alcaline. L’anode est
l’électrode négative qui donne l’électron durant l’oxydation et la cathode est l’électrode
positive qui accepte l’électron. Selon les matériaux choisis, une force électromotrice entre
1 et 3 volts apparaît entre les deux conducteurs. La tension varie selon la nature des élec-
trodes et de l’électrolyte, la concentration de l’électrolyte et également selon la tempéra-
ture et l’âge de la pile. Si on branche une résistance entre les deux électrodes, un courant
commence à circuler dans celle-ci et produit une transformation chimique des électrodes
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Figure 16 Schéma de la réaction électrochimique ayant lieu dans une pile lors de la
décharge
et de l’électrolyte (figure 16). Lorsqu’une des deux électrodes ou l’électrolyte est complè-
tement transformé, la force électromotrice disparaît, on dit alors que la pile est épuisée ou
déchargée.
Dans le cas d’une pile dite "primaire", la transformation chimique désagrège l’une des
deux électrodes de telle sorte que la pile n’est pas réutilisable. Par contre, dans le cas
d’une pile dite "secondaire", appelée également "accumulateur", la transformation chi-
mique est réversible. On peut recharger la pile en faisant circuler un courant dans le sens
inverse, inversant ainsi la réaction chimique et redonnant aux électrodes et à l’électrolyte
leur composition chimique originale.
1.4.2 Voltage, capacité et énergie
La capacité et le voltage d’une pile dépendent des matériaux choisis pour faire la concep-
tion des électrodes. Le voltage dépend de la nature des deux électrodes et la capacité de la
pile dépend de la quantité de réactifs pouvant entrer en réaction. La capacité est associée à
la quantité d’électricité que l’on peut obtenir de la pile. Elle est mesurée en ampère-heure
(Ah) et représente l’intensité du courant que la batterie est en mesure de tenir pendant une
heure. Un ampère-heure représente une charge électrique de 3600 coulombs. En prenant le
voltage et la quantité d’électricité que peut fournir la batterie, on peut évaluer la capacité
de la batterie en terme d’énergie, en wattheure, en multipliant le voltage par la capacité.
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Pour modifier la capacité et le voltage d’opération, on relie un certain nombre de piles entre
elles en série et en parallèle dans un boîtier pour former une batterie d’accumulateurs.
Ces batteries peuvent à leur tour être assemblées en série ou parallèle afin de modifier
la capacité et le voltage de l’ensemble. Relier des piles en série augmente le voltage de
l’ensemble et les relier en parallèle augmente sa capacité.
1.4.3 Performances de la pile
Ainsi, en connaissant les matériaux utilisés dans la fabrication de la pile, il est possible de
calculer le voltage et la capacité théorique de la pile, cependant, en pratique, ces valeurs
diffèrent. En effet, en pratique le voltage n’est pas constant, mais est fonction du niveau
de décharge, puisque les deux électrodes se transforment chimiquement peu à peu. Cepen-
dant, le voltage n’atteint pas zéro volt, mais en deçà d’un certain seuil, on considère que
la pile est déchargée et qu’un maximum de réactif a réagi. On ne peut ainsi aller chercher
toute la capacité théorique de la pile. De plus, le voltage aux bornes est fonction de l’inten-
sité du courant tiré, en raison d’une impédance interne et de la polarisation des matériaux
actifs de la pile, occasionnant une chute de potentiel à l’intérieur de la pile. Il faut donc
faire la distinction entre le voltage en circuit ouvert, qui s’approche du voltage théorique,
et le voltage en circuit fermé, lorsque circule un courant. On définit également un voltage
dit "nominal", qui est le voltage typique de la pile lors du fonctionnement, sorte de voltage
moyen.
La résistance interne de la pile est due à la résistance ionique de l’électrolyte, à la ré-
sistance électronique des électrodes et à la résistances des contactes et collecteurs. La
résistance est fonction de différents paramètres liés la fabrication de la batterie, à l’âge de
celle-ci et au niveau de décharge. La figure 17 donne un aperçu de la variation du voltage
au cours de la décharge de la pile, pour trois différentes intensités de courant, le courant 1
étant le plus faible et le courant 3 étant le plus fort.
La capacité d’une batterie, dénotée par la lettre C, est ainsi spécifiée pour un certain taux
de décharge ou de charge. Le plus souvent, la capacité est spécifiée par le fabricant pour un
taux de décharge de 5 heures, noté C/5. Pour obtenir le courant correspondant, on divise la
capacité C par 5. Ainsi, pour des courants d’intensité différente, la capacité de la batterie
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Figure 17 Variation du voltage aux bornes de la pile en fonction du niveau de décharge
et de l’intensité du courant de décharge
sera inférieure ou supérieure à C, selon si le taux de décharge est plus important ou plus
faible que le taux de référence C/5.
La température est un autre facteur important qui a un effet marqué sur le profile de dé-
charge et la capacité de la pile. En effet, la baisse de température réduit l’activité chimique,
ce qui fait augmenter la résistance interne de la pile. À la limite, l’électrolyte peut geler,
empêchant le déplacement des charges électriques à l’intérieur de la pile. Généralement,
les meilleures performances sont obtenues à des températures entre 20 et 40 degrés Cel-
sius.
1.4.4 Types de piles secondaires
Il existe plusieurs types de piles secondaires. Elles se différencient principalement par les
matériaux utilisés dans la fabrication des électrodes, leur conférant des propriétés diffé-
rentes. On a un compromis à faire entre la durée de vie de la pile, soit le nombre de cycles
de charge et décharge supporté, le coût de fabrication, la stabilité chimique, l’entretient
nécessaire, la densité d’énergie, la plage de température de fonctionnement et le profile de
charge et de décharge.
On retrouve cinq principaux types de piles rechargeables [12] :
a. acide-plomb (Pb) ;
b. nickel-cadmium (NiCd) ;
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c. nickel-metal hydride (NiMH) ;
d. lithium-ion (Li-ion) ;
e. lithium-polymère (Li-poly).
Le type de pile le plus largement répandu est la pile acide-plomb [16]. Même si elle pré-
sente la plus faible densité d’énergie en poids et en volume, elle offre la meilleure per-
formance par rapport à son coût de revient. La pile alcaline nickel-cadmium est la pile
avancée la plus utilisée, elle peut supporter un plus grand nombre de cycles, elle offre
une décharge plus profonde et peut supporter des taux de charge et de décharge plus éle-
vés. Son coût est son principal inconvénient. Les différents types de batteries présentent
des caractéristiques différentes. Les figures 18 et 19 montrent les profils de décharge et
de charge de piles secondaires conventionnelles en fonction de l’état de charge. L’état de
charge étant la capacité résiduelle de la pile sur sa capacité totale. On peut constater que
le voltage varie en fonction de l’état de charge, il constitue donc une indication du niveau
de charge de la pile.
Figure 18 Profils de décharge de différentes piles secondaires conventionnelles au taux
de décharge C/5 [16]
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Figure 19 Profils de charge de différentes piles secondaires conventionnelles avec un
courant constant [16]
1.4.5 Caractéristiques de la pile acide-plomb
La pile acide-plomb est composée d’une électrode positive constituée de dioxyde de plomb
(PbO2) et d’une électrode négative constituée de plomb métallique (Pb) plongées dans une
solution d’acide sulfurique (H2SO4). Il existe différentes versions de la pile acide-plomb.
Tout d’abord, une version dite "à décharge peu profonde" qui est utilisée principalement
dans les voitures pour fournir de forts courants sur une courte période de temps. Une autre
version, dite à "décharge profonde", permet de nombreux cycles complets de charge et
décharge. Les systèmes servant à "entreposer" de l’énergie nécessitent ce type de pile. Il
existe également des piles scellées qui utilisent un électrolyte en gel ne demandant pas
d’entretient et permettant de poser la pile dans toutes les positions.
La plage de température de fonctionnement de la pile est entre -10 et 40 degrés Celsius. La
température la plus basse qu’elle peut supporter dépend grandement de la concentration
de l’électrolyte, plus la pile est déchargée, plus la concentration de l’électrolyte est faible,
et plus le point de congélation se rapproche de zéro degré Celsius. Sa durée de vie est
relativement basse, elle dépend de la profondeur des décharges et de sa conception; entre
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50 et 2000 cycles. L’efficacité du cycle complet, après la charge et la décharge de la pile,
en capacité, est d’environ 90% et d’environ 75% en énergie [16].
1.4.5.1 Voltage de la pile acide-plomb
La pile acide-plomb utilisée pour les applications stationnaires, nécessitant une décharge
profonde, a un voltage en circuit ouvert de 2.125V et entre 2.0V et 1.78V lors de sa dé-
charge. À 1.75V, elle est considérée comme étant épuisée. Le voltage peut tomber aussi bas
que 1V avec de forts courants de décharge, à de basses températures, en raison de l’impé-
dance interne. Le voltage en circuit ouvert est fonction de la concentration de l’électrolyte,
de son état de charge. En mesurant la densité de la solution électrolytique ou en mesurant
la tension en circuit ouvert, il est donc possible d’avoir une indication de l’état de charge
de la batterie [16]. Voir la figure 20 pour le profil de charge et de décharge de la pile
acid-plomb.
Figure 20 Profils de charge et de décharge de la pile acide-plomb [16]
1.4.5.2 Protection et entretien
Durant l’opération de la batterie, de l’eau est perdue par évaporation et par électrolyse
en oxygène et hydrogène. On doit donc vérifier périodiquement le niveau de l’électrolyte
et ajouter de l’eau distillée au besoin. Il faut également ventiler l’endroit où se trouve la
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batterie pour évacuer l’hydrogène libérée lors de sa décharge. L’hydrogène peut présenter
un risque d’explosion.
La batterie va fournir la capacité mentionnée, jusqu’à atteindre un voltage final de 1,78V.
Il est souvent possible de pousser plus loin la décharge, mais ceci ne devrait pas être fait
de façon régulière. Décharger la batterie en deçà d’un certain seuil ou encore la laisser
déchargée durant une trop longue période de temps occasionne la formation d’un sulfate
dur et insoluble sur les électrodes. Ce qui réduit la surface active et augmente sa résistance,
pouvant l’endommager de façon permanente. La durée de vie de la batterie est fonction
du nombre de cycles par années que la batterie doit supporter et de la profondeur des
décharges. On ne dépasse généralement pas une profondeur de décharge de plus de 80%
afin de maximiser la durée de vie de la batterie. Pour faire disparaître une sulfatation
légère, on doit soumettre la batterie à une période de surcharge à faible intensité de courant.
Cependant, il faut prendre des précautions pour ne pas pousser la charge trop loin, car il y
alors dégagement de gaz, ce qui désagrège les électrodes.
Il faut également protéger la batterie au plomb du gel, car, chargée elle peut résister à des
températures aussi basse que -40 degrés Celsius, mais sa résistance au gel, lorsqu’elle est
déchargée, est moins bonne. Le gèle pourrait alors fendre le boîtier de la batterie.
1.4.6 Modélisation de la pile
C’est la batterie acide-plomb que l’on cherche à modéliser, puisque c’est le type de batterie
le plus utilisé pour les applications nécessitant l’entreposage d’énergie. Les paramètres qui
nous importent sont : la variation du voltage aux bornes de la batterie, la capacité ainsi que
l’état de charge.
On a vu précédemment que le voltage varie 1) avec l’état de la batterie (en charge ou en
décharge), 2) avec l’état de charge de la batterie, 3) avec la valeur de l’impédance interne
et 4) l’intensité du courant. L’impédance interne varie : selon l’état de charge de la batterie,
la température de l’électrolyte et l’âge de la batterie (l’usure de la batterie). On doit ainsi
élaborer un modèle qui puisse rendre compte du comportement non-linéaire de la batterie.
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Différents types de modèles ont été développés par les chercheurs [17]. Les modèles phy-
siques procurent le plus de précision et permettent aux fabricants d’optimiser leurs bat-
teries. Ils sont basés sur la modélisation des réactions électrochimiques qui ont lieu dans
la pile. Ces modèles s’avèrent difficiles à configurer et demanderaient trop de temps de
calcul pour analyser un système complet. Les modèles empiriques sont des équations ma-
thématiques dont les paramètres sont ajustés pour représenter le comportement observé
lors de tests expérimentaux. Ils ne représentent bien souvent qu’une partie du comporte-
ment de la batterie, ne se prêtant ainsi pas à la modélisation du système entier. Il existe
également des modèles mixtes, représentant les réactions chimiques de la batterie, mais
certaines simplifications sont obtenues en se basant sur des mesures expérimentales. Ces
modèles demeurent également trop difficiles à utiliser. Avec les modèles abstraits, on tente
de fournir une représentation équivalente de la batterie. Le plus souvent, on remplace la
batterie par un circuit électrique équivalent dont certains paramètres doivent être détermi-
nés expérimentalement.
1.4.6.1 Représentation de la batterie par un circuit électrique équivalent
Le modèle le plus simple et le plus largement utilisé est le modèle linéaire [18, 19], où la
batterie est représentée par une source de voltage idéale ayant comme valeur le voltage en
circuit ouvert E, en série avec une résistance R, figure 21. La valeur de la résistance est
obtenue par un test en charge. Le voltage Vbat représente le voltage pris aux bornes de
la batterie. Ce modèle est simple à utiliser et donne la variation du voltage aux bornes de
la batterie en fonction de l’intensité du courant. Cependant, il ne tient pas compte de la
variation du voltage et de la variation de l’impédance en fonction du niveau de charge de
la batterie et de la température de l’électrolyte.
Un modèle plus intéressant est semblable au précédent, mais fait varier la valeur de la ten-
sion E et de la résistance R en fonction du niveau de charge de la batterie et de la tempé-
rature [20]. Des mesures expérimentales doivent être prises en laboratoire avec la batterie
à modéliser afin de déterminer la valeur des différents paramètres du modèle. Quand ce
n’est pas possible, pour des raisons techniques ou économiques, on peut approximer ces
paramètres à partir des données fournies par le fabricant [21]. Ce modèle permet de tenir
compte de l’effet de la température et de l’intensité du courant sur la capacité disponible
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Figure 21 Modélisation de la batterie par un circuit électrique équivalent
ainsi que sur la résistance de la batterie. D’autres modèles ajoutent une branche résistive
en parallèle avec la source E, afin de tenir compte d’effets parasites lors de la surcharge,
ainsi que des capacitances en parallèle pour modéliser l’effet capacitif entre les plaques.
Ce qui permet une modélisation dynamique de la charge et de la décharge de la batterie.
On obtient ensuite l’état de charge de la batterie en comptabilisant les charges sortant et
entrant, en intégrant tout simplement le courant.
CHAPITRE 2
CALCUL DE LA COURBE DE PUISSANCE DE L’ÉOLIENNE
Le présent chapitre étudie l’interaction entre le rotor, l’alternateur et la charge électrique,
afin de calculer la courbe de puissance de l’éolienne. La courbe de puissance donne la
puissance électrique que fournit l’éolienne en fonction de la vitesse du vent. Elle per-
met de caractériser une éolienne et d’estimer sa production énergétique en connaissant les
conditions de vent d’un site. Comme il a été mentionné, pour une vitesse de vent donnée,
le rotor peut opérer sur une plage de vitesses de rotation. C’est l’équilibre dynamique qui
s’établie entre le couple mécanique du rotor et le couple électromécanique de l’alterna-
teur qui va définir sa vitesse de rotation. À partir des équations générales de l’alternateur
synchrone, les équations en régime permanent de l’alternateur à aimants permanents se-
ront élaborées. Elles permettront de relier l’alternateur à la batterie d’accumulateurs et de
calculer la courbe de puissance de l’alternateur. Ensuite, il ne reste plus qu’à coupler les
équations du rotor et de l’alternateur pour calculer la courbe de puissance théorique de
l’éolienne. Une courbe de puissance est calculée pour l’éolienne reliée à la batterie et une
autre pour l’éolienne reliée à une charge résistive.
2.1 Équations de l’alternateur à aimants permanents en régime permanent
Au chapitre précédent, en étudiant la modélisation de l’alternateur, les équations suivantes
avaient été établies dans un référentiel tournant avec le rotor (dq) :
ud = −Rabcdid − dϕd
dt
+$mϕq (2.1)
uq = −Rabciq − dϕq
dt
−$mϕd (2.2)




ϕd = Ldid − Lrir (2.4)
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ϕq = Lqiq (2.5)
ϕo = Loio (2.6)
En régime permanent balancé, c’est-à-dire si le rotor tourne en synchronisme avec le
champ tournant et que les tensions et courants dans les trois phases sont identiques, mais
déphasés de 120 degrés électriques, et si l’on fait correspondre l’angle θ de la transformée
de Park à t = 0 avec l’axe de la phase a, on peut simplifier les équations. Ainsi, en régime
permanent, pour un observateur lié au rotor, le champ tournant paraît fixe et la transfor-
mée de Park revient à décomposer le champ tournant selon les axes d et q du rotor, faisant
apparaître deux courants continus id et iq. Les flux totalisés ϕd et ϕq étant constants, les
dérivées apparaissant dans les expressions de ud et uq disparaissent. En remplaçant ϕd et
ϕq dans les expressions de ud et uq on obtient :
ud = −Rsid +$Lqiq (2.7)
uq = −Rsiq −$Ldid +$Lrir (2.8)
Les deux équations précédentes sont valables pour l’alternateur synchrone ayant une bo-
bine excitatrice pour produire le champ d’excitation. Pour un alternateur à aimants perma-
nents, ce qui est généralement le cas pour les petites éoliennes, on remplace Lrir par le
flux magnétique produit par un aimant λ, en weber par pôle. On obtient alors :
ud = −Rsid +$Lqiq (2.9)
uq = −Rsiq −$Ldid +$λ (2.10)
Où $ est obtenu à partir de la vitesse de rotation du rotor Ωr et du nombre de paire pôles
p :
$ = Ωrp (2.11)
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Les variablesRs, Ld, Lq, p et λ sont des constantes reliées à la construction de l’alternateur
et Ωr est la vitesse de rotation du rotor en rad/sec. La façon de déterminer les valeurs de
ces paramètes pour un alternateur donné est présentée dans plusieurs ouvrages [5, 14].
Ainsi, nous avons établi le système d’équations, reliant les voltages et les courants à la
vitesse de rotation du rotor. L’information supplémentaire pour solutionner le système va
être fournie par la relation entre u et i, la tension au borne de l’alternateur et le courant,
qui va dépendre de la charge électrique qui est reliée à l’alternateur.
2.2 Diagramme vectoriel en grandeur de phase
Pour l’étude des régimes permanents balancés, il est usuel de faire un diagramme vectoriel
des tensions et des courants. On utilise une notation avec lettres majuscules pour signaler
que l’on exprime la valeur efficace. On suppose qu’à l’instant t = 0 l’axe d coïncide
avec l’axe de la phase a. Les termes $Ld et $Lq représentent les réactances synchrones
longitudinale Xd et transversale Xq. La tension Us représente la tension induite dans les
phases statoriques à circuit ouvert (id = iq = 0) et on lui donne le nom de "tension induite
synchrone". Plus le rotor tourne rapidement, plus le taux de variation du flux magnétique
est élevé, plus la tension induite est alors élevée. Le vecteur Us est 90 degrés en avance
par rapport à l’axe d, axe qui définit la position d’un pôle nord de l’inducteur. Pour un
alternateur à aimants permanents, Us est lié au terme $λ dans l’expression de uq (équation
2.10).
L’angle δ entre la tension vue aux bornes de l’alternateur U et la tension induite Us, s’ap-
pelle l’angle de charge. Lorsque l’alternateur fonctionne à vide (I = 0), l’angle de charge
est de 0 et le vecteur Us coïncide avec U . En charge (I est différent de 0), en raison de
l’impédance synchrone, U se déplace d’un angle δ par rapport à Us. L’alternateur débite
sa puissance active maximale lorsque l’angle de charge est de 90 degrés. Si la puissance
mécanique fournie à l’alternateur augmente davantage, le rotor perd le synchronisme avec
le réseau électrique, ce qui peut entraîner la destruction de l’alternateur. En pratique, les
alternateurs opèrent à des angles ne dépassant rarement 45 degrés. Il existe une relation
entre l’angle de déphasage électrique δ et l’angle de déphase mécanique α :
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L’angle θ correspond au déphasage de la tension U et du courant I . Il définit le facteur de
puissance :
FP = cos(θ) (2.13)
Pour une même vitesse de rotation, le facteur de puissance est déterminé par la charge
électrique qui est raccordée à l’alternateur. Il donne le rapport de la puissance active sur la
puissance apparente.
2.3 Alternateur relié à une batterie d’accumulateurs via un redresseur de tension
Connaissant la charge reliée à l’alternateur, il est alors possible de calculer la puissance
débitée par celui-ci en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dans notre cas, la charge
est une batterie d’accumulateurs, relié via un redresseur de tension. Le redresseur le plus
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Figure 23 Redresseur en pont triphasé
souvent utilisé est un pont de diodes. Il s’agit d’un dispositif électronique que l’on place
entre l’alternateur et l’accumulateur afin de transformer les trois tensions alternatives à la
sortie de l’alternateur en une tension continue. Le pont est composé de 6 diodes, tel que
présenté à la figure 23. En réalité, la tension à la sortie du pont présente des ondulations
à une fréquence 6 fois celle de l’alternateur, c’est pourquoi on ajoute bien souvent un
condensateur afin de lisser la tension à sa sortie. La tension moyenne Vcc à la sortie du







Où VLL est la tension efficace entre deux lignes de l’alternateur. Pour l’alternateur relié à
la batterie, si on considère les diodes comme étant idéales et que l’on néglige les chutes
de tension ainsi que les pertes de commutation, on peut considérer la tension U en phase
avec le courant I (FP=1). La puissance active absorbée par la batterie est donc égale à la
puissance active fournie par l’alternateur.
La tension U correspond à la tension vue aux bornes de l’alternateur. Pour un alternateur
reliée à une charge électrique, la tension est imposée par l’alternateur, mais pour un alter-
nateur relié à un réseau de distribution, comprenant plusieurs alternateurs, elle est imposée
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par le réseau. Pour ce qui est d’un alternateur relié à une batterie, la tension U est imposée
par la batterie. Elle correspond au voltage de la batterie référé du côté de l’alternateur;
de l’autre côté du pont redresseur. L’amplitude de la tension U est alors constante et a
la même fréquence que le courant de l’alternateur. Il faut noter que U est le voltage effi-
cace mesuré de ligne à neutre pour une connexion en étoile. La relation entre le voltage




En assimilant VLN à U et en combinant les deux dernières équations, on trouve le lien







On cherche maintenant à établir la relation entre la puissance électrique à la sortie de
l’alternateur, la vitesse de rotation et le voltage de la batterie. Pour un vitesse de rotation
du rotor donnée Ωr, avec $ = Ωr ∗ p, connaissant p et ϕ, on peut trouver le voltage induit





En régime permanent, en grandeur de phase et en valeur efficace, à partir du schéma vec-
toriel présenté à la figure 22 et en assimilant l’axe q à l’axe imaginaire et l’axe d à l’axe
réel du plan complexe, on peut écrire :
~Us = ~U +R~I + jXd~Id + jXq ~Iq (2.18)
Avec :
~Us = jUs (2.19)
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~U = Ud + jUq = Usin(δ) + jUcos(δ); (2.20)
~I = Id + jIq = Isin(δ + θ) + jIcos(δ + θ) (2.21)
Si on réécrit l’équation vectorielle (2.18) sous forme rectangulaire, on obtient :
jUs = Usin(δ)+jUcos(δ)+RIsin(δ+θ)+jRIcos(δ+θ)+jXdIsin(δ+θ)−XqIcos(δ+θ)
(2.22)
En séparant en deux équations les termes imaginaires et les termes réels :
jUs = jUcos(δ) + jRIcos(δ + θ) + jXdIsin(δ + θ) (2.23)
0 = Usin(δ) +RIsin(δ + θ)−XqIcos(δ + θ) (2.24)
En isolant I dans la deuxième équation :
I =
−Usin(δ)
Rsin(δ + θ)−Xqcos(δ + θ) (2.25)
En remplaçant I dans l’équation (2.23)
Us = Ucos(δ) + (Rcos(δ + θ) +Xdsin(δ + θ)) ∗ −Usin(δ)
Rsin(δ + θ)−Xqcos(δ + θ) (2.26)
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sin(δ)(Rcos(δ + θ) +Xdsin(δ + θ))
Rsin(δ + θ)−Xqcos(δ + θ)
]
(2.27)
En utilisant les équations (2.16) et (2.17), on peut maintenant déterminer par itération
l’angle de charge δ, pour une vitesse de rotation donnée, en utilisant l’équation précé-
dente. L’angle θ est également fonction de la nature de la charge électrique qui est reliée
à l’alternateur. Avec le pont redresseur et une batterie, le facteur de puissance est d’en-
viron 1 (FP = 1), alors l’angle θ = 0. Une fois que l’on a l’angle de charge, on peut
trouver I avec l’équation (2.25) et ensuite Ud, Uq, Id et Iq en utilisant les relations géo-
métriques précédentes. Il est maintenant possible de déterminer la puissance débitée par
l’alternateur :
S = 3~U~I∗ = 3 [(Ud + jUq)(Id − jIq)] (2.28)
En simplifiant :
S = 3 [(UdId + UqIq) + j(UqId − UdIq)] (2.29)
Sachant que S = P + jQ, la puissance active débitée est alors :
P = 3(UdId + UqIq) (2.30)
2.4 Calcul de la courbe de puissance de l’éolienne
À partir des équations présentées pour le rotor et l’alternateur, il est maintenant possible de
tracer la courbe de puissance de l’éolienne en fonction de la vitesse du vent. Tout d’abord,
en utilisant les équations élaborées à la section précédente, on peut tracer la courbe de
puissance de l’alternateur à aimants permanents. Comme il a été mentionné, il s’agit d’un
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Figure 24 Puissance électrique de sortie d’un alternateur relié à une batterie d’accumu-
lateurs via un pont redresseur triphasé
alternateur relié à une batterie d’accumulateurs via un pont redresseur. La courbe de puis-
sance donne la puissance électrique qui est fournie par l’alternateur en fonction de la
vitesse de rotation du rotor, pour un certain niveau de voltage de la batterie (figure 24). À
titre indicatif, cette courbe de puissance a été calculée en utilisant les valeurs suivantes :
Ld = Lq = 0.65mH, λ = 0.102 Wb, p = 9, la résistance de l’induit a été négligée et la
tension nominale de la batterie a été fixée à 24 volts.
À la figure 25, afin de calculer la courbe de puissance de l’éolienne, on superpose les
courbes de puissance mécanique du rotor et la courbe de puissance électrique de l’alter-
nateur. Les courbes du rotor sont calculées pour différentes vitesses de vent, à partir de la
courbe du coefficient de puissance du rotor (courbe Cp(λ), voir section 1.2 sur la modéli-
sation du rotor). On pourrait tout aussi bien utiliser des graphiques présentant les courbes
des couples mécanique et électromécanique. Il est cependant plus intéressant d’afficher les
courbes de puissance, puisqu’elles permettent de visualiser la puissance maximale qu’il est
possible d’obtenir pour un vent donné.
Afin de faire le couplage entre les courbes du rotor et l’alternateur, si on considère que
les pertes sont trop importantes pour être négligées (perte joules et pertes fer dans l’alter-
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nateur, ainsi que les pertes mécaniques par frottement et ventilation), on doit les ajouter
à la courbe de puissance électrique. On obtient alors une nouvelle courbe de puissance,
reliée à l’alternateur, appelée "courbe de couplage" et identifiée par "Ptotale" à la figure
25. De plus, si le couplage n’est pas direct entre le rotor et l’alternateur, c’est-à-dire si un
multiplicateur est utilisé, on doit ramener les courbes du rotor du côté de l’alternateur en
multipliant son échelle de vitesse originale par le rapport d’engrenage.
Les points d’intersection entre la courbe de couplage et les courbes mécaniques, figure
26, donnent les différents points d’opération de l’éolienne. Pour un vent donné, un point
d’opération est un point d’équilibre, où la puissance mécanique captée par le rotor égale la
puissance électrique débitée par l’alternateur plus les pertes. Le couple mécanique trans-
mis par le rotor est alors égal au couple électromécanique de l’alternateur (plus le frot-
tement). À ce point, si le vent ne varie pas, on a un équilibre dynamique; il n’y a pas
d’accélération ou de décélération du rotor. Cependant, il faut faire attention car tous les
points d’intersection ne sont pas des points d’opération. En effet, certains points d’inter-
section sont instables. Pour avoir stabilité à une intersection, un accroissement de la vitesse
de rotation doit amener une puissance électrique supérieure à la puissance mécanique. De
plus, pour une même vitesse de vent, on peut retrouver dans certains cas plus d’un point
d’opération stable.
À chacun des points d’intersection est associé une vitesse de rotation, une vitesse de vent
ainsi qu’une puissance mécanique. En connaissant la vitesse de rotation, on peut ensuite se
référer à la courbe de puissance électrique de l’alternateur pour connaître la puissance élec-
trique débitée. En prenant plusieurs points d’intersection, on peut alors tracer la courbe de
puissance électrique de l’éolienne en fonction de la vitesse du vent. La figure 27 montre la
courbe de puissance résultante. Cependant, pour des vitesses de vent élevées, cette courbe
de puissance ne peut être utilisée directement, car les éoliennes ont normalement des mé-
canismes de protection de survitesse et de limitation de puissance. La modélisation de ces
systèmes est complexe, d’autant plus que chaque éolienne à son système de régulation qui
lui est propre. Ainsi, dans les chapitres subséquents, afin de tenir compte de ces méca-
nismes de régulation, on se contentera de limiter la puissance de l’éolienne à sa puissance
nominale.
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Figure 25 Courbes de puissance du rotor et de l’alternateur, Pelec est la puissance élec-
trique de sortie, Ptotale inclut les pertes
Sur le graphique de la courbe de puissance de l’éolienne qui est présenté, on peut voir
un saut entre 1700 W et 3400 W. Car, à partir d’une certaine vitesse de vent, la courbe
du rotor passe par-dessus la courbe de l’alternateur et ne trouve un point d’équilibre qu’à
une vitesse de rotation (et une puissance) beaucoup plus élevée. Ceci importe peu, l’ajout
du mécanisme de régulation de puissance viendra tronquer la courbe de puissance à une
certaine valeur limite.
2.5 Alternateur relié directement à une charge résistive
Pour certaines applications, l’éolienne est directement raccordée à une charge résistive.
Le plus souvent, la charge résistive est utilisée comme charge de délestage afin de pro-
téger les batteries d’accumulateurs et l’éolienne. Lorsque la batterie est pleine, elle est
débranchée de l’éolienne, à laquelle on raccorde la charge de délestage. Sans charge reliée
à l’éolienne, l’énergie captée par le rotor ne peut être dissipée : elle fait alors augmenter
l’énergie cinétique du rotor, pouvant faire augmenter dangereusement sa vitesse de ro-
tation et atteindre les limites mécaniques de l’éolienne. De plus, le rotor tournant à des
vitesses élevées produit davantage de bruit, ce qui est incommodant. Dans certains mon-
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Figure 26 Points d’opération de l’éolienne, Pelec est la puissance électrique de sortie,
Ptotale inclut les pertes
Figure 27 Courbe de puissance de l’éolienne
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tages, l’énergie envoyée à la charge de délestage peut être récupérée, elle peut servir à
préchauffer l’eau par exemple.
La relation permettant de trouver la puissance électrique à la sortie de l’alternateur relié
directement à une charge résistive n’est pas la même que pour l’alternateur relié à une
batterie. Elle est obtenue à partir de l’équation 2.18 en posant ~U = Rl~I où Rl est la valeur
de la résistance de charge en ohm pour une connexion en étoile.
La figure 28 donne les courbes de puissance électrique de l’alternateur pour différentes va-
leurs de résistances, reliées directement à l’alternateur avec une connexion en étoile, ainsi
que les courbes de puissance mécanique du rotor. Les valeurs suivantes ont été utilisées
pour l’alternateur : Ld = Lq = 0.65mH, λ = 0.102 Wb, p = 9, R = 0.5 Ω avec les quatre
valeurs de résistance de charge 0.1 Ω, 0.5 Ω, 1 Ω et 2 Ω. Pour avoir un maximum de puis-
sance fournie à la charge, la valeur de résistance de charge doit être égale à la résistance
de l’induit, mais dans ces conditions, on se trouve à dissiper autant d’énergie dans l’induit
que dans la charge. On obtient alors un rendement de moins de 50% en considérant les
pertes mécaniques, ce qui est à éviter. La figure 29 montre les courbes de puissance de
l’alternateur pour une seule valeur de résistance, celle de 2 Ω. On peut y voir la courbe de
puissance électrique (soit la puissance électrique à la sortie de l’alternateur), la courbe de
puissance électrique incluant les pertes électriques dans la résistance de l’induit et égale-
ment la courbe de couplage, celle qui inclut les pertes mécaniques et qui correspond à la
puissance mécanique appliquée à l’arbre de l’alternateur. Les pertes mécaniques ont été
ajoutées à titre indicatif, en ajoutant une perte mécanique qui serait proportionnelle à la
vitesse de rotation. Les points d’équilibre y sont présentés ainsi que les points de puissance
électrique correspondants. La figure 30 montre la courbe de puissance de l’éolienne qui
en résulte.
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Figure 28 Courbes de puissance mécanique du rotor et de puissance électrique de sortie
de l’alternateur pour un alternateur relié directement à différentes résistances
Figure 29 Courbes de puissance du rotor et de l’alternateur avec un alternateur relié
directement à une charge résistive
56
Figure 30 Courbe l’éolienne reliée à une charge résistive
CHAPITRE 3
MODÈLE TEMPOREL DU SYSTÈME ÉOLIEN HORS RÉSEAU
Afin d’évaluer les performances du système éolien, un modèle permettant une simulation
temporelle a été développé à l’aide du logiciel Matlab/Simulink. Puisque le vent et la de-
mande électrique ne sont pas corrélés dans le temps, l’ajout d’une batterie d’accumulateurs
est nécessaire, rendant impossible une étude analytique des performances du système. Il
est donc nécessaire de réaliser une simulation temporelle sur une certaine période de fonc-
tionnement afin d’estimer les performances. Un modèle temporel est intéressant, il permet
d’évaluer si un système éolien donné répond à la demande de puissance pour une certaine
distribution de vent donnée. Il permet également d’étudier l’influence des différentes com-
posantes, le rotor, l’alternateur, le type de batterie, la capacité de la batterie, la stratégie
d’opération du contrôleur de charge, la ressource éolienne et la charge électrique sur les
performances du système. Les modèles des différentes composantes, exposées dans les
sections précédentes, ont été rassemblés afin d’en étudier l’interaction. Le logiciel Mat-
lab/Simulink a été utilisé car il permet une approche modulaire; il est possible d’ajouter ou
de modifier facilement une partie du système. Le fonctionnement général du programme
de simulation sera présenté, pour ensuite enchaîner avec la description de chaque compo-
sante.
3.1 Principe général de fonctionnement
Le simulateur est divisé en 6 parties : il est composé du générateur de séries temporelles
de vitesse de vent, de l’éolienne, du régulateur de charge, de la batterie d’accumulateurs,
de la charge de délestage et de la charge électrique. Le schéma du système est présenté à
la figure 31. Le principe de fonctionnement est simple. Une série temporelle, présentant
la vitesse du vent à chaque seconde, est d’abord établie à partir de différentes caractéris-
tiques désirées, afin de représenter les conditions d’un site donné. Une série temporelle est
également établie pour la consommation électrique. À chaque pas de temps, à partir de la
vitesse du vent et du niveau de voltage de la batterie à cet instant donné, la puissance de
sortie de l’éolienne est calculée. Ensuite, on calcule le courant de la batterie en comparant
la puissance de l’éolienne et la demande de puissance de la charge. Si l’éolienne fournit
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Figure 31 Schéma du programme de simulation du système éolien
davantage de puissance que n’en demande la charge, l’énergie en surplus est envoyée à
la batterie, ce qui recharge la batterie. À l’inverse, si la puissance de l’éolienne ne peut
répondre à la demande de la charge, c’est la batterie qui alimentera la charge, déchargeant
la batterie. On peut ainsi à chaque pas de temps recalculer l’état de charge de la batterie,
selon la production de l’éolienne et de la demande de la charge. Si la batterie est complète-
ment chargée, l’éolienne est branchée à la charge de délestage afin de protéger la batterie.
Si elle est complètement déchargée, la charge électrique est déconnectée, occasionnant
une panne d’alimentation. Le voltage de la batterie est calculé en fonction de l’intensité
du courant de charge ou de décharge et du niveau de charge. À la fin de la période de
simulation, on peut par exemple avoir une mesure de la quantité d’énergie produite par
l’éolienne, de la quantité d’énergie perdue dans la charge de délestage ou encore de la du-
rée totale des interruptions de l’alimentation. On peut ainsi savoir si une éolienne donnée,
avec un vent donné, parvient à répondre aux besoins énergétiques d’une charge donnée.
3.2 Génération d’une série temporelle de la vitesse du vent
Afin de simuler le comportement du système dans le temps, une séquence temporelle de
vent est nécessaire. Il serait possible d’utiliser une vraie séquence de vent, mesurée sur le
terrain, mais on se limiterait ainsi à cette seule séquence. Il est plus intéressant d’être en
mesure de générer des séquences synthétiques de vent, ayant différentes caractéristiques,
afin de représenter différents sites. Plusieurs modèles statistiques et stochastiques ont été
élaborés afin de générer des séries temporelles. En génie civil, ces méthodes peuvent ser-
59
vir à générer de longues séquences de vent, permettant d’étudier les chargements dyna-
miques qu’il occasionne sur les bâtiments et les structures. En énergie éolienne, ces mo-
dèles peuvent être utilisés pour faire des prévisions sur la vitesse du vent afin d’estimer la
production d’un parc éolien par exemple ou encore, comme dans notre cas, afin de faire
la simulation d’éoliennes. Dans un premier temps, un résumé des caractéristiques impor-
tantes du vent sera présenté, dans le but de déterminer les différents paramètres permettant
de qualifier le vent. Ensuite, une revue des différentes approches utilisées dans la littéra-
ture, pour la génération d’une série synthétique de vent, sera exposée. Puis, la méthode
élaborée pour le programme de simulation sera présentée.
3.2.1 Les caractéristiques du vent
Le vent est hautement variable, à la fois géographiquement et dans le temps. Il varie d’un
endroit à l’autre, d’une année à l’autre, d’une journée à l’autre, d’une seconde à l’autre.
Ces fluctuations étant influencées par le déplacement des masses d’air en altitude, mais
également par le relief, le type de recouvrement du sol et la stabilité thermique de l’atmo-
sphère. Le vent varie en direction et en intensité, mais pour les besoins du modèle, on se
limite à l’étude de la variation du vent en intensité, dans une seule direction. Les caracté-
ristiques du vent seront présentées afin de déterminer comment reproduire par la suite une
séquence valable et représentative de vents réels.
3.2.1.1 Vitesse moyenne et distribution statistique
Afin d’analyser le potentiel éolien d’un site, on peut utiliser la vitesse moyenne du vent,
mais il est plus intéressant de présenter la distribution des vitesses de vent. Le plus sou-
vent, on utilise des mesures de vent prises à la seconde, pendant 1 mois, que l’on moyenne
sur des périodes de 10 minutes ou d’une heure. On divise ensuite la plage de vitesse en
intervalles de 0.5 m/s et on fait le compte du nombre de valeurs moyennes pour chaque
intervalle. On présente ensuite ces données sous forme d’histogramme et on évalue quelle
distribution statistique peut représenter le vent observé. Cette méthode statistique fournit
davantage d’information que l’utilisation de la valeur moyenne uniquement. Elle permet
de présenter avec une fonction de distribution statistique la répartition des vitesses de vent
et de comparer différents sites entre eux ou encore d’estimer la production énergétique
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Figure 32 Distributions statistiques de Rayleigh (k=2) ayant différents facteurs
d’échelle
d’une éolienne pour un site donné. La distribution statistique la plus utilisée pour présen-
ter la distribution du vent sur une longue période est la distribution de Weibull (équation
(3.1)). La distribution de Weibull est une distribution qui a deux paramètres, un paramètre
de forme c et un paramètre d’échelle k. Elle offre ainsi plus de flexibilité pour représenter
la distribution du vent d’un site spécifique que la distribution normale, d’autant plus qu’il
apparaît que la distribution du vent n’est pas symétrique, comme la distribution normale,
mais présente généralement davantage de vents faibles que de vents forts. La distribution
de Rayleigh, une distribution particulière de Weibull avec k = 2, est fréquemment utili-
sée. Elle n’a ainsi qu’un seul paramètre, soit le facteur d’échelle. La figure 32 présente

















3.2.1.2 Variations cycliques temporelles
Pour un même endroit, les vitesses moyennes horaires, journalières, annuelles et même
décennales peuvent varier d’une période à l’autre. Les météorologistes se basent géné-
ralement sur trente années de mesures afin de conclure sur le climat d’une région [8].
Cependant, il a été avancé qu’on peut se baser statistiquement sur les mesures d’une seule
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année et obtenir des résultats ayant une précision de 10%, et un niveau de confiance de
90% [8]. À une échelle de temps plus petite que l’année, les variations saisonnières sont
mieux connues et plus prévisibles [11], mais pour des périodes plus courtes, les variations
restent difficiles à prévoir plus que quelques jours à l’avance, étant reliées aux passages
des systèmes météorologiques. À l’échelle de la journée, on retrouve bien souvent un
cycle diurne, correspondant à la variation régulière du vent d’une journée à l’autre. Elle
est occasionnée par la différence de température entre le jour et la nuit.
On peut ainsi diviser la variation de la vitesse du vent dans le temps en cinq catégories :
a. inter-annuelle;
b. annuelle ou saisonnière;
c. synoptique;
d. diurne ou journalière;
e. court terme, coup de vent et turbulence.
Van der Hoven [11] a présenté la densité spectrale du vent, calculée à partir d’enregis-
trements à court et long terme (figure 33). On peut voir clairement trois composantes
cycliques, ayant trois périodes bien distinctes : le sommet turbulent, le sommet diurne et
le sommet synoptique. La figure montre qu’il y a peu d’énergie entre le cycle diurne et le
sommet turbulent, signifiant que le cycle diurne peut être traité de façon indépendante des
fluctuations de turbulence.
Figure 33 Contenu fréquentiel du vent. Source [11]
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3.2.1.3 Turbulence
Les mesures de vent sont généralement faites à la seconde et sont moyennées ensuite sur
des périodes de 10 minutes. Ces variations de vent, en deçà d’une période de 10 minutes,
ont un caractère stochastique et sont appelées "turbulence". Ces variations, de courtes
périodes, doivent être considérées lors de la conception des éoliennes afin de calculer les
charges dynamiques; nécessaires pour les prédictions en fatigue, le contrôle de l’éolienne
et l’étude de la qualité de l’onde.
La turbulence, c’est-à-dire la vitesse du vent sur une courte période de temps, est définie
par :
a. une intensité de turbulence;
b. une distribution statistique;
c. une autocorrélation;
d. une longueur de turbulence;
e. une densité spectrale.
Distribution statistique et intensité de turbulence :
Le vent peut être décomposé en trois composantes; les composantes longitudinales, laté-
rales et verticales. La composante longitudinale étant dans la direction principale de pro-
pagation. Chaque composante peut être vue comme étant constituée d’une valeur moyenne
U et d’une valeur aléatoire u˜ normalement distribuée autour de 0. La turbulence peut être
ainsi vue comme une variation aléatoire autour d’une valeur moyenne. La distribution sta-
tistique qui représente le mieux le comportement de la turbulence est donc la distribution
normale.
u = U + u˜ (3.2)
Où u représente la valeur instantanée du vent dans la direction longitudinale.
La mesure du vent ne se fait pas en continu, il s’agit plutôt d’un échantillonnage, fait à une
certaine fréquence, généralement à la seconde. On calcule ensuite la valeur moyenne des
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échantillons sur une période plus longue que la longueur caractéristique des fluctuations
de la turbulence, sur des périodes d’une heure tout au plus. En énergie éolienne, on calcule







Où N est le nombre de mesures prises au cours de la période et ui est la lecture instantanée
de la vitesse du vent.
L’intensité de turbulence, IT , est définie comme le ratio de l’écart type sur la valeur
moyenne. Plus les mesures sont dispersées autour de la valeur moyenne, plus le vent est











(ui − U)2 (3.5)
Généralement, l’intensité de turbulence varie entre 0.1 et 0.4 [8]. Les valeurs élevées d’in-
tensité de turbulence sont le plus souvent observées à de basses vitesses moyennes. L’in-
tensité de turbulence varie en fonction de la topographie du terrain, du type de recouvre-
ment du sol et la stabilité thermique.
L’autocorrélation :
Une distribution statistique donne la probabilité de retrouver les différentes vitesses de
vent, sur une certaine période, mais ne fournit aucune indication quant à la structure tem-
porelle du vent. Si on connaît le vent à un temps donné, en partant seulement de la distribu-
tion statistique, on n’a aucune indication sur la vitesse que le vent aura à l’instant suivant.
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En réalité, la vitesse du vent, d’un instant à l’autre, n’est pas complètement indépendante.
Intuitivement, si le vent a une vitesse de 6 m/s à un instant donné, à l’instant suivant, il
risque fort d’être près de 6 m/s. Ceci s’appelle "la persistance". La mesure de la persistance
est donnée par la fonction d’autocorrélation, qui est la corrélation d’une série temporelle
avec elle-même, mais décalée dans le temps. La fonction d’autocorrélation mesure ainsi
l’effet d’instants passés sur les instants futurs. Elle permet d’évaluer la persistance d’une
onde sur toute la série et d’identifier ainsi, par exemple, les cycles diurnes ou annuels. En
considérant que la variance et la valeur moyenne sont constantes sur la période, l’auto-
corrélation pour une série échantillonnée (ou discrète) est donnée par la multiplication de
chaque terme de la série, auxquelles ont été retranchées la valeur moyenne, par ces mêmes
valeurs, mais décalé d’un instant r. La somme est ensuite calculée et divisée par la variance
et le nombre d’élément, moins le décalage, afin de normaliser. Le calcul est répété pour







La fonction d’autocorrélation varie entre -1 et 1. Une autocorrélation de 1 signifiant que
le signal est identique, ou il n’y a pas de décalage, -1 donne un signal identique, mais
inversé et 0 indique qu’il n’y a plus de persistance. En d’autres mots, deux vitesses de
vent séparées par un intervalle de temps ne donnant plus de corrélation sont complètement
indépendantes et suivent un processus aléatoire.
Une mesure du temps moyen durant lequel la variation de la vitesse du vent est corrélée
est donnée par l’intégrale de la fonction d’autocorrélation de 0 décalage jusqu’à l’instant
où il n’y a plus de corrélation. Si on multiplie ensuite le résultat pas la vitesse moyenne,
on obtient la longueur de turbulence. Cette mesure donne la distance sur le terrain de la
limite de corrélation.
Densité spectrale :
Il peut être intéressant de décomposer une séquence de vent afin d’observer l’amplitude
de ses différentes composantes fréquentielles. Pour un signal continu, cette information
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est donnée par sa densité spectrale. Une connaissance du contenu fréquentiel permet, par
exemple, de déterminer si une des composantes fréquentielles du signal a suffisamment
d’énergie pour faire entrer en résonance une structure donnée. Ou encore, les spectres de
puissance peuvent être utilisés pour conduire des études sur la résistance de la structure
en fatigue. Lorsque le spectre de densité de puissance du vent, pour un site donné, n’est
pas disponible, on utilise le plus souvent le spectre de von Karman et de Kaimal [11]. Le
spectre de Kaimal est un bonne représentation de la densité spectrale de la turbulence dans











Où $ est la fréquence, U la vitesse moyenne, σ2 la variance et L l’échelle de longueur de
turbulence.
3.2.2 Revue des différentes méthodes utilisées pour générer une série temporelle
Plusieurs modèles probabilistes et stochastiques ont été proposés afin de générer une sé-
rie synthétique de vent. La génération peut être vue comme un processus aléatoire, mais
pas complètement. Car, on désire que la série générée ait certaines caractéristiques bien
précises, afin d’obtenir une série réaliste et représentative d’une vraie séquence de vent.
On a vu que plusieurs paramètres permettent de caractériser un vent; la distribution statis-
tique, la présence d’effets cycliques de différentes périodes, l’autocorrélation, l’intensité
de turbulence et la densité spectrale.
L’objectif est donc d’obtenir un modèle mathématique permettant de générer une séquence
de vent ayant les caractéristiques désirées. Il existe plusieurs méthodes pour générer et
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analyser une série temporelle et plusieurs ouvrages en font la synthèse [23, 24, 25]. Les
principales méthodes ayant été utilisées en génie civil, mécanique ou éolien, pour générer
une série temporelle de vent sont les suivantes :
a. variable aléatoire indépendante;
b. auto-regressifs (AR);
c. auto-regressifs à moyenne mobile (ARMA ou Box-Jenkins);
d. chaîne de Markov;
e. transformée de Fourier inverse (méthode de Shinozuka);
f. méthode des ondelettes (wavelets);
g. systèmes experts, réseaux de neurones et logique floue.
En général, les modèles proposés nécessitent l’analyse d’une vraie séquence de vent afin
de déterminer les valeurs de différents paramètres entrant dans le modèle mathématique.
Ceci permet ensuite de générer des séquences synthétiques ayant les mêmes caractéris-
tiques que la série mesurée. Certaines méthodes parviennent mieux que d’autres à retrou-
ver, dans la série synthétique, les caractéristiques de la vraie série de mesure de vitesse de
vent. Les principales méthodes de génération synthétique seront brièvement explicitées.
3.2.2.1 Variable aléatoire indépendante
Il est possible d’utiliser une fonction d’une variable aléatoire continue et générer une série
dont les termes, si le nombre est suffisamment important, auront la distribution statistique
désirée. La série aura ainsi une distribution statistique convenable, une distribution nor-
male pour une courte période de temps ou une distribution de Weibull sur une plus longue
période, mais ne présentera aucune structure temporelle cohérente, aucune autocorréla-
tion. Chaque vitesse étant indépendante de la précédente. Une telle méthode peut être
utile pour certains calculs, pour estimer les vents que devra supporter une construction
par exemple, mais est inadéquate pour générer une série où il est important de considérer
la progression dans le temps. Aksoy et al. [26] et Kaminsky et al.[27] présentent cette
méthode pour générer le vent turbulent et pour générer les moyennes horaires.
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3.2.2.2 Modèle autorégressif (AR)
Le modèle autorégressif se sert d’une ou plusieurs valeurs précédentes de la série de vi-
tesse de vent pour établir la valeur suivante Xt au temps t. Le nombre de valeurs pré-
cédentes n donne l’ordre du modèle. La vitesse du vent est vue comme étant composée
d’une partie des vitesses précédentes à laquelle on ajoute un terme aléatoire, ayant une
distribution normale avec 0 de moyenne (bruit blanc ou distribution Gaussienne). Il s’agit
donc d’une méthode statistique extrapolant les états du passé immédiat pour faire une pré-
vision à court terme. La séquence générée est aléatoire, mais inclue ainsi une corrélation
temporelle.
Xt = φ1Xt−1 + φ2Xt−2 + ...+ φnXt−n + Zt (3.9)
Où Xt−n est la vitesse du vent au temps t − n, n est l’ordre du modèle et Zt est un
nombre aléatoire ayant une distribution Gaussienne. Les paramètres autorégressifs φn sont
déterminer afin d’obtenir une fonction d’autocorrélation désirée. Un modèle d’ordre 4 a
été utilisé par Baran et Infield [28] pour simuler un vent turbulent et Nfaoui et al. [29] ont
utilisé un modèle d’ordre 2 pour générer un vent horaire.
La série obtenue aura une distribution statistique normale. Ce qui est convenable pour
une courte série représentant le vent turbulent (<10 minutes), mais inadéquat pour une
séquence sur une plus longue période. Les coefficients du modèle et l’ordre du modèle
sont déterminés afin d’obtenir la fonction d’autocorrélation désirée. Plus l’ordre est élevé,
plus la structure temporelle sera préservée. La procédure pour déterminer la valeurs des
coefficients d’autorégression et l’ordre est bien documentée [23, 25]. Pour déterminer les
valeurs des coefficients d’autocorrélation, on peut se baser sur une série temporelle réel-
lement mesurée, sur une fonction d’autocorrélation désirée ou encore sur la densité spec-
trale désirée, puisque la transformée de Fourier de la fonction d’autocorrélation donne la
densité spectrale. De plus, on doit s’assurer que la série converge. Baran et Infield [28]
développent les équations pour un modèle AR(4) dont la série finale a la densité spectrale
de Kaimal. Il obtient de bons résultats, mais ce n’est valable que pour des séries de courtes
périodes, car les coefficients du modèle AR sont définis pour une vitesse moyenne donnée,
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puisque la fonction de densité spectrale de Kaimal change selon la vitesse moyenne. Pour
une longue période, il faudrait recalculer périodiquement les paramètres autorégressifs du
modèle.
La méthode est donc intéressante pour générer de courtes périodes, ayant une distribution
normale et une période d’autocorrélation assez courtes. Pour de longues périodes, la série
générée ne présentera pas de cycle diurne. La méthode est utilisée et comparée à d’autres
par Kaminsky et al. [27] et Aksoy et al. [26].
3.2.2.3 Auto-regressifs à moyenne mobile (ARMA ou Box-Jenkins)
Un autre modèle fréquemment utilisé est le modèle autorégressif à moyenne mobile (ARMA)
développé par Box et al.[25]. Cette méthode est semblable à la précédente mais avec
l’ajout de la sommation des chiffres aléatoires ajoutés aux états précédents. La nouvelle
vitesse est une sommation de fraction des vitesses passées, mais également de fraction des
nombres générés aléatoirement lors des estimations précédentes. Le modèle ARMA(m,n)
utilise n vitesses précédentes et m valeurs aléatoires.
Xt = φ1Xt−1 + φ2Xt−2 + ...+ φpXt−n + Zt + β1Zt−1 + ...+ β1Zt−m (3.10)
Où Xt−p est la vitesse du vent au temps t − p, m et n sont reliés à l’ordre du modèle et
Zt−p est un nombre aléatoire ayant une distribution Gaussienne générée au temps t − p.
Les paramètres autorégressifs φi sont déterminer afin d’obtenir une fonction d’autocorré-
lation désirée. Déterminer l’ordre du modèle est difficile. Mais Box et al. [25] proposent
une démarche empirique afin de déterminer l’ordre du modèle. Il a été démontré qu’une
série stationnaire stochastique peut être approximée par un modèle ARMA de l’ordre (m,
m-1). Billinton et al.[30] montrent comment l’ordre du modèle ainsi que la valeurs des
coefficients autorégressifs varient selon le site simulé.
Selon l’ordre du modèle, la série générée présente une meilleure autocorrélation que
le modèle autorégressif simple, mais la distribution statistique pour une longue période
est inadéquate. Billinton et al.[30] arrivent à conserver un cycle diurne avec un modèle
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ARMA(3,2), mais pas Kamal et Jafri [31]. Kaminsky et al. [27] utilisent et comparent
également la méthode, pour conclure que l’autocorrélation est insuffisante.
3.2.2.4 Chaîne de Markov
Afin de générer une série synthétique de vent, de nombreuses études utilisent la chaîne
de Markov [27, 32, 33, 26, 29]. Des ouvrages généraux décrivent également la méthode
[34]. Elle ne sera donc qu’explicitée brièvement ici. Cette méthode utilise une matrice de
probabilité de transition élaborée à partir d’une séquence de vent mesurée sur le terrain.
Les éléments pij de la matrice sont définis comme étant la probabilité que le vent passe à
la vitesse j si sa vitesse actuelle est i. Il s’agit donc d’un procédé stochastique paramétrisé
avec une séquence empirique. La procédure pour générer la matrice de transition et pour en
faire ensuite l’utilisation est expliquée par Shamshad et al.[32]. On peut également utiliser
une chaîne d’ordre deux, en utilisant deux matrices de transition afin de tenir compte des
deux états précédents pour générer l’état suivant. On peut utiliser un ordre plus élevé,
mais les matrices deviennent rapidement de trop grandes dimensions. Avec la chaîne de
Markov, ont arrive à retrouver la distribution statistique des données utilisées pour faire la
table de transition. On peut donc obtenir une distribution de Weibull à partir de vitesses
moyennées à l’heure ou au dix minutes [32]. Plus l’ordre de la chaîne est élevé, plus
l’autocorrélation se rapprochera de l’autocorrélation de la série réelle de vent. Il n’est
cependant pas possible de retenir les effets de basse fréquence, comme le cycle diurne ou
saisonnier. De plus, la méthode demande l’utilisation d’une vraie séquence mesurée, qui
n’est parfois pas disponible. Il ne s’agit donc pas d’une méthode toujours accessible.
Kaminsky et al. [35] utilisent cette technique pour générer des éléments manquants d’une
série temporelle. Il analyse les mesures figurant dans la série pour créer la matrice de
transition, puis générée aléatoirement les valeurs manquantes en se servant de cette matrice
de transition.
3.2.2.5 Méthode de Shinosuka
La méthode Shinozuka utilise la transformée de Fourier inverse discrète afin de générer la
série temporelle. Elle permet de générer une série temporelle ayant une densité spectrale
désirée; partant du principe que l’on peut reconstruire un signal à partir d’une sommation
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de sinusoïdes de différentes amplitudes, fréquences et déphasage. À partir de la longueur
de la série à générer et de la densité spectrale visée, le plus souvent celle de von Karman
ou Kaimal, on détermine le nombre de sinusoïdes nécessaires, ainsi que l’amplitude et la
fréquence de chacune. La phase est donnée aléatoirement, donnant le caractère stochas-
tique à la série générée. Puisque l’on a une approximation discrète d’un spectre continu, le
signal généré sera périodique et sa densité spectrale présentera des sauts. Plus le nombre
de sinusoïdes sera important, plus la période du signal sera longue et moins les oscillations
dans le spectre de fréquence seront importantes. Pour une longue série, le nombre de si-
nusoïdes nécessaires pour éviter la périodicité du signal devient important rapidement, ce
qui constitue le principal inconvénient de la méthode. Cependant, elle permet d’obtenir la
densité spectrale ainsi que l’autocorrélation désirée. Pour générer une série temporelle de
10 minutes, échantillonnée à la seconde, la méthode demande la sommation d’au moins
600 sinusoïdes. De plus, puisque la série générée n’est qu’à la seconde, elle ne peut présen-
ter les fréquences ayant une période plus courte que deux secondes, selon le théorème de
Nyquist. Limitant ainsi le contenu fréquentiel à 0.5 Hz et moins. Des études dynamiques à
des fréquences plus élevées demanderaient que la série ait une période plus courte, ce qui
augmenterait le nombre de sinusoïdes à sommer. La distribution de la série obtenue est une
distribution normale, dont la moyenne et la variance sont déterminées par le choix de la
densité spectrale cible. Jeffries [36] et Kaminsky [27] détaillent et comparent la méthode.
3.2.2.6 Ondelettes (Wavelet)
La méthode des ondelettes (wavelet) a été utilisée et comparée à d’autres méthodes par
Aksoy et al. [26] afin de générer une série temporelle de vent sur une longue période,
donnant la vitesse moyenne du vent à chaque heure. Cette méthode consiste à faire la
corrélation entre un signal, dans notre cas, le vent mesuré sur un site, et un signal va-
riant en amplitude et en fréquence afin de pouvoir analyser l’importance de différentes
composantes fréquentielles. Avec ce qui a été mesuré, on peut générer une série aléatoire.
Cette méthode s’est avérée la plus efficace pour représenter l’autocorrélation du vent. Elle
permet de prendre en compte les cycles diurnes du vent. Toutefois, la série générée ne
peut avoir qu’une distribution symétrique : obtenir une distribution de Weibull est donc
impossible. Cette méthode peut être adéquate pour certaines applications, pour des études
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structurelles de génie civil par exemple, mais pour l’estimation de la production énergé-
tique d’une éolienne, ceci constitue un inconvénient important.
3.2.3 Méthode développée pour générer une série synthétique de vent
Pour notre simulation du système éolien, nous nécessitons une série temporelle de l’in-
tensité de la vitesse du vent, dans la direction principale de propagation. La série doit
comporter les caractéristiques suivantes :
a. être établie pour une longue période de temps, 1 mois ou plus;
b. avoir une distribution de Weibull pour les valeurs moyennes aux 10 minutes;
c. présenter une autocorrélation adéquate;
d. présenter des cycles diurnes et saisonniers;
e. fournir l’intensité du vent à chaque seconde;
f. avoir une distribution normale sur de courtes périodes de temps (<10 minutes);
g. présenter une intensité de turbulence donnée.
Aucune des méthodes présentées dans la section précédentes ne peut permettre d’obtenir
directement une série ayant toutes ces caractéristiques. Par exemple, certaines méthodes
peuvent permettre d’obtenir la distribution statistique désirée, mais pas la fonction d’au-
tocorrélation. De plus, la plupart de ces méthodes demande d’avoir à la disposition une
série temporelle de mesures, afin de déterminer les différents paramètres du modèle. La
méthode développée doit se baser sur un minimum d’information, pour ainsi avoir davan-
tage de flexibilité et permettre de simuler des vents représentant différents sites. On doit
pouvoir générer rapidement une série réaliste, comportant différentes caractéristiques bien
précises. La méthode élaborée se base sur les paramètres suivants :
a. paramètres de forme et d’échelle de la distribution de Weibull désirée, pour les va-
leurs moyennes aux 10 minutes, pour un mois de données;
b. degré d’autocorrélation désiré;
c. intensité relative du cycle diurne;
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d. intensité de turbulence désirée.
La méthode procède en deux temps. Tout d’abord, une première série temporelle est géné-
rée, pour une période d’un mois, représentant les valeurs moyennes de la vitesse du vent
aux 10 minutes. Ce qui permet de prendre en considération les caractéristiques du vent
sur une longue période; distribution de Weibull, autocorrélation et cycle diurne. Dans un
deuxième temps, à partir de la série générée précédemment, une seconde série fournissant
la vitesse du vent à la seconde est générée. Celle-ci ayant une autocorrélation donnée et
une distribution normale sur chaque période de 10 minutes, permettant de représenter la
turbulence.
3.2.3.1 Générer la série temporelle aux dix minutes
Dans un premier temps, on génère une série temporelle représentant l’intensité du vent
aux 10 minutes. La méthode comporte les étapes suivantes :
a. générer une séquence aléatoire avec un modèle autorégressif d’ordre 1;
b. ajouter la composante cyclique diurne;
c. modifier les éléments de la série afin d’obtenir la distribution de Weibull désirée.
Le modèle autorégressif a été utilisé pour générer la série temporelle. Les modèles né-
cessitant l’usage d’une série réellement mesurée ont été exclus. On utilise le modèle AR
d’ordre 1, avoir un ordre supérieur est inutile puisque l’on ne dispose pas d’une vraie série
pour calibrer le modèle. Pour un ordre 1, avec n=1, à partir de l’équation (3.9) on obtient :
Xt = φXt−1 + Zt (3.11)
La variable φ est le coefficient d’autocorrélation, il s’agit d’un paramètre du modèle com-
pris entre 0 et 1. Avec φ = 0, on obtient une série complètement aléatoire, ne présentant
aucune structure temporelle et φ = 1 indique que la vitesse suivante est constituée de la
vitesse précédente plus un terme aléatoire, portant le nom de "marche aléatoire" (random
walk). La variable Zt est une variable indépendante aléatoire, générée à chaque pas de
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Figure 34 Première série temporelle présentant la vitesse du vent aux dix minutes, sur
une période d’un mois, avec φ = 0.9
temps, ayant une distribution normale centrée à zéro et une variance de 1. La série débute
avec une vitesse de initiale de 0. La série ainsi générée X a une distribution normale avec
zéro de moyenne et une fonction d’autocorrélation Ac donnée par :
Ac(r) = φr (3.12)
Où r est la période de décalage et φ est le coefficient d’autocorrélation [23]. Il s’agit d’une
fonction exponentielle décroissante; plus le coefficient d’autocorrélation tend vers 0, plus
la fonction décroît rapidement. La série générée présentera ainsi une structure temporelle
plus ou moins persistante selon la valeur du coefficient d’autocorrélation, mais ne pourra
présenter d’effet cyclique, comme le cycle diurne. La valeur du coefficient d’autocorré-
lation constitue un paramètre du générateur de séries synthétiques de vent. La figure 34
présente cette première série temporelle, avec φ = 0.9. La figure 35 présente la fonction
d’autocorrélation obtenue.
L’étape suivante consiste à ajouter à la première série une composante cyclique afin de
prendre en considération le cycle diurne. On ajoute une sinusoïde ayant une période de
24 heures et un certain déphasage permettant d’obtenir le maximum du cycle à l’heure
désirée. L’amplitude de la sinusoïde est un paramètre du modèle et donne l’importance
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Figure 35 Fonction d’autocorrélation de la première série temporelle présentant la vi-
tesse du vent aux dix minutes, sur une période d’un mois, avec φ = 0.9
du cycle diurne dans la série. Un second paramètre est l’heure de la journée à laquelle
on désire avoir le maximum du cycle. Une simple sinusoïde est utilisée, mais une autre
fonction pourrait être utilisée afin de représenter le cycle diurne avec plus de justesse.
La série ainsi obtenue présente une structure temporelle adéquate, mais a cependant une
distribution normale, centrée autour de zéro. On procède alors à une transformation sta-
tistique afin d’obtenir une série ayant la distribution de Weibull désirée. Pour ce faire, on
calcule la fonction de distribution cumulée (FDC) de la série générée précédemment et
la FDC de la distribution de Weibull désirée (avec par exemple k=2, C=10), figure 36.
On fait ensuite la correspondance entre les deux FDC afin de modifier chacun des élé-
ments de la série temporelle. Par exemple, on prend une valeur de la série, disons que
l’on a une vitesse de 0 m/s, on vérifie sur la FDC de la normale sa fréquence, on obtient
environ 58%, on regarde ensuite sur la FDC de Weibull à quelle vitesse correspond une
fréquence de 58% et on lit 9 m/s. On doit alors modifier toutes les vitesses de 0 m/s de
la série en des vitesses de 9 m/s. En effectuant la transformation pour tous les éléments
de la première série, on obtient une seconde série ayant la distribution de Weibull désirée.
La figure 37 présente la série temporelle résultante, la figure 38 sa distribution statistique
et la figure 39 la fonction d’autocorrélation obtenue. Pour générer une série présentant les
variations saisonnières, on peut générer 12 séries, une pour chaque mois de l’année, ayant
des paramètres différents de forme, d’échelle et d’autocorrélation.
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Figure 36 Fonctions de distribution cumulée de la première série générée et de la ditri-
bution de Weibull désirée (k=2, C=10)
Figure 37 Série temporelle résultante, avec k = 2, C = 10, φ = 0.9 et un cycle diurne
d’intensité 1 à 14h, la série présente l’intensité du vent pendant 5 jours
3.2.3.2 Série temporelle à la seconde
La série générée obtenue présente la distribution statistique désirée et une autocorrélation
adéquate pour des vents aux dix minutes. On veut maintenant générer une seconde série
temporelle représentant la turbulence à partie de la première série. Ainsi, pour chaque vi-
tesse de la série précédente, correspondant à la vitesse moyenne sur une période de 10
minutes, une nouvelle série de 600 points est générée. Comme précédemment, la première
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Figure 38 Histogramme de la série temporelle générée et de la distribution de Weibull
cible
Figure 39 Fonction d’autocorrélation de la série temporelle obtenue
étape consiste à générer une série avec une fonction d’autorégression d’ordre 1, ayant un
coefficient d’autocorrélation fourni en paramètre. La série de 600 points est ensuite modi-
fiée afin qu’elle ait une distribution ayant comme valeur moyenne, la valeur de la première
série, pour cet intervalle de temps et un écart-type donné par l’intensité de turbulence
désirée.
σ = IT ∗ U (3.13)
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Figure 40 Série temporelle de la vitesse du vent à chaque seconde, présentant 40 mi-
nutes de vent
Où σ est l’écart type de la distribution normale sur une période de 10 minutes, IT est l’in-
tensité de turbulence désirée et U est la vitesse moyenne sur cette période, correspondant
à une valeur de la première série. Ensuite, afin de normaliser et dénormaliser la série, on a
la transformation statistique suivante, où Z est la série normalisée de moyenne 0 et d’écart





En générant une série de 600 secondes pour chacune des valeurs de la première série, on
obtient une série de 1 mois donnant la vitesse du vent à chaque seconde. La série a ainsi
la distribution et l’autocorrélation désirées et représente également la turbulence de façon
satisfaisante. Pour plus de précision, avec une série ayant un pas de temps plus court que
la seconde, on pourrait utiliser la méthode de Shinosuka afin d’obtenir une série ayant la
densité spectrale désirée, celle de von Karman ou de Kaimal par exemple. Pour un pas
de temps d’une seconde, la méthode utilisée représente suffisamment bien le vent sur de
courtes et de longues périodes de temps. La figure 40 montre une série de 40 minutes,
générée à la seconde. Il y est également présenté les valeurs de la premières série, donnant
la vitesse moyenne sur 10 minutes.
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3.3 Le système éolien
3.3.1 L’éolienne
Le schéma complet du programme de simulation du système éolien, élaboré sous Simu-
link, est présenté à la figure 41. Simulink a une approche graphique modulaire, permettant
de travailler chaque composante indépendamment les unes des autres, en les reliant seule-
ment par les variables d’intérêt. Chaque bloc que l’on peut voir sur le schéma est ainsi
constitué d’autres composantes. Simulink dispose d’une librairie qui inclut déjà des mo-
dèles de génératrices (SimPowerSystems). Cette librairie utilise des modèles complexes
pour les alternateurs et l’électronique de puissance alors nécessaire. Le modèle de l’al-
ternateur, par exemple, fait la lecture des trois phases de courant et calcule à chaque pas
de temps la transformée de Park, telle que présentée à la section 1.3.6. Les simulations
réalisées avec ces modèles demandent ainsi beaucoup de temps de calcul, servant alors
principalement à observer des phénomènes transitoires de courtes durées. Afin d’étudier
les performances de l’éolienne sur une longue période, deux autres approches ont alors été
développées en utilisant les équations simplifiées, représentant le régime permanent.
Un premier modèle, basé sur les équations de l’alternateur (tel que présenté à la section
2.3) et sur la courbe Cp du rotor, a d’abord été élaboré, figure 42. À partir du vent, de la
vitesse de rotation et de la courbe Cp du rotor, le couple mécanique transmis à l’alternateur
est obtenu. Ensuite, à partir de la tension vue par l’alternateur et la vitesse de rotation de
l’alternateur, on obtient le couple électromécanique de l’alternateur, s’opposant au couple
du rotor. En connaissant le moment d’inertie de l’éolienne, on calcule ensuite l’accélé-
ration du rotor, donnant la nouvelle vitesse de rotation (équation (1.53)). Cette façon de
faire est intéressante, car elle permet de prendre en considération l’inertie de l’éolienne.
Cependant, elle présente des limites. Premièrement, en réalité, le modèle du rotor et celui
de l’alternateur ne permettent pas une étude dynamique complète. Les équations utilisées
pour l’alternateur et pour le rotor supposent un régime permanent. La simulation obtenue
avec ces équations ne pouvant ainsi être que quasi-statique et non dynamique. De plus,
la courbe Cp donnant la puissance du rotor lors du fonctionnement en régime permanent
seulement, il n’est pas possible d’obtenir le couple de démarrage de l’éolienne à partir
de celle-ci, demandant alors certains ajustements afin de faire démarrer l’éolienne lors de
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l’augmentation de la vitesse du vent. Deuxièmement, la simulation s’est avérée également
trop lente, demandant trop de temps de calcul à Simulink pour simuler de longues périodes
de fonctionnement. Simuler quelques heures de fonctionnement peut demander plusieurs
minutes de temps de simulation. Puisque l’objectif du simulateur est d’évaluer le fonction-
nement global du système sur de longues périodes de temps, plusieurs jours, le modèle a
donc été rejeté.
Un second modèle, utilisant directement la courbe de puissance de l’éolienne, pré calculée
dans Matlab, a ensuite été développé (figure 43). Ce modèle demande moins de temps de
simulation en raison du nombre moins élevé de boucles dans la représentation Simulink,
mais ne peut cependant pas tenir compte de l’inertie du rotor et de l’alternateur. Le modèle
utilise deux séries de courbes de puissance : une lorsque l’éolienne est reliée à la batterie
et une autre lorsqu’elle est reliée à la charge de délestage. Le calcul des courbes de puis-
sance se fait selon la méthode présentée au chapitre 2, en calculant les points d’équilibre
entre le rotor et l’alternateur pour différentes vitesses de vent. Pour l’éolienne reliée à la
batterie, plusieurs courbes sont calculées pour différents niveaux de voltage. Ces courbes
de puissance sont ensuite insérées dans deux tables de vérité. Elles donnent ainsi la puis-
sance électrique de l’éolienne en fonction de la vitesse du vent et du niveau de tension
vu aux bornes de l’alternateur, selon si l’éolienne est reliée à la batterie ou à la charge de
délestage. À partir de la puissance fournie et du niveau de tension, on peut ensuite calculer
l’intensité du courant qui est envoyé au contrôleur de charge.
3.3.2 La batterie d’accumulateurs
La batterie d’accumulateurs la plus largement utilisée pour les réseaux autonomes est la
batterie acide-plomb à décharge profonde. Le modèle de la batterie nécessaire pour faire
la simulation temporelle a été présenté à la section 1.4.6.1. Cependant, puisqu’il nécessite
l’évaluation de plusieurs paramètres de façon empirique, comme la résistance interne et
la capacité en fonction de l’état de charge, les courbes de charge et de décharge, tirées
d’un article [37], ont plutôt été utilisées directement. Les figures 44 et 45 montrent les
courbes de voltage utilisées pour modéliser la batterie dans Simulink. Ces courbes donnent
le voltage aux bornes de la batterie en fonction de l’état de charge de la batterie ainsi que de
l’intensité du courant. Les données obtenues sont pour la batterie Trojan L-16W à décharge
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Figure 41 Schéma Simulink complet du programme de simulation de l’éolienne en ré-
seau autonome
Figure 42 Schéma Simulink du premier modèle de l’éolienne utilisant le couple méca-
nique et la courbe Cp du rotor.
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Figure 43 Schéma Simulink du second modèle de l’éolienne
profonde, 12 volts. Le modèle de la batterie, sous Simulink (figure 46), comporte alors
deux tables; une pour la décharge de la batterie et une autre pour la charge de la batterie.
Ainsi, en se basant sur l’état fourni par le contrôleur de charge (charge ou décharge), le
niveau de charge ainsi que sur l’intensité du courant, il est possible d’obtenir la tension
vue à ses bornes. Le modèle de la batterie fait continuellement l’intégration du courant afin
de calculer l’état de charge de la batterie. Les courbes de puissance de la batterie peuvent
être modifiées afin de représenter un autre type de batterie. Le modèle permet également
de spécifier le nombre de batteries en série et en parallèle que l’on désire, afin de modifier
la capacité et le voltage de l’ensemble.
3.3.3 La charge électrique
La charge électrique représente le consommateur d’électricité qui est relié au système
éolien, à la batterie, le plus souvent via un onduleur. Aucune distinction n’est faite à savoir
s’il s’agit d’une charge alternative ou continue et la valeur de la résistance de la charge
n’est pas établie. Le modèle de la charge électrique est plutôt une série temporelle de la
demande de puissance. La puissance électrique demandée est divisée ensuite par la tension
du bus CC afin d’établir la demande de courant faite à la batterie. Le modèle permet
d’établir un profil de consommation, une demande d’énergie, dans le but de simuler le
fonctionnement du système. Ce qui permet de vérifier si l’éolienne, avec un profil de vent
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Figure 44 Courbes de charge de la batterie. Voltage en fonction de l’état de charge et de
l’intensité du courant de charge pour la Trojan L-16W à décharge profonde,
12 volts. Source : [37]
Figure 45 Courbes de décharge de la batterie. Voltage en fonction de l’état de charge
et de l’intensité du courant de décharge pour la Trojan L-16W à décharge
profonde, 12 volts. Source : [37]
donné et une batterie donnée, parvient à répondre à cette demande d’énergie. On peut
alors établir si des coupures de l’alimentation peuvent survenir durant le fonctionnement,
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Figure 46 Schéma Simulink de la batterie d’accumulateurs
lorsque le système éolien ne parvient pas à répondre à la demande d’énergie. À l’inverse,
on peut déterminer si le système est surdimensionné par rapport à la consommation, trop
d’énergie étant perdue dans la charge de délestage.
On peut avoir différentes approches pour générer la série temporelle de demande de puis-
sance. Pour une installation donnée, on peut prendre une liste d’équipement électrique
et évaluer à quelle heure de la journée, et pendant combien de temps, on utilise chaque
appareil. En faisant la sommation de la consommation de puissance de tous les appareils
utilisés, à chaque instant, on obtient une série temporelle de la consommation. Afin d’avoir
davantage de flexibilité, une autre approche a été développée.
La méthode est semblable a celle utilisée pour la génération d’une série synthétique de
vent. Elle génère une série temporelle de la demande de puissance en utilisant un pro-
cessus autorégressif d’ordre 1, afin d’avoir à la fois une structure temporelle adéquate et
un caractère stochastique. Un cycle diurne a également été ajouté afin de tenir compte
du cycle du jour et de la nuit. Le cycle de 24h ajouté permet d’accentuer les demandes
d’énergie lors de périodes de pointe, comme le matin, le midi et le soir, et d’abaisser la
demande pendant la nuit. La valeur moyenne de la série est ajustée tout comme la va-
riance, et constituent des paramètres du modèle. La série indique la demande de puissance
à chaque minute. La puissance est gardée constante à l’intérieur d’une minute afin d’éviter
une trop grande variation sur une courte période. On peut en effet penser que la demande
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Figure 47 Demande de puissance de la charge pour une journée
de puisance, pour une résidence, varie en effectuant des sauts, lorsqu’un appareil est subi-
tement éteint ou allumé. La figure 47 présente un exemple de demande de puissance pour
une journée.
3.3.4 Le contrôleur de charge
Le contrôleur de charge relie l’éolienne, la batterie, la charge de délestage et la charge
électrique. Sa fonction est de protéger la batterie d’accumulateurs. En se basant sur la
lecture de la tension de la batterie, le contrôleur s’assure que la batterie n’est pas sur-
chargée ou trop déchargée. Si le niveau de tension monte au dessus d’un certain seuil,
donné en paramètre, le contrôleur d’ébranche l’éolienne de la batterie et la connecte à la
charge de délestage. À l’inverse, si le voltage tombe en dessous d’une autre valeur limite,
la charge électrique est déconnectée de la batterie, occasionnant une panne de courant
pour le consommateur. Pour le programme de simulation, le contrôleur occupe également
une autre fonction; il calcule l’état de la batterie. En se basant sur le courant fourni par
l’éolienne et celui demandée par la charge, le contrôleur établit le courant de la batterie,
permettant de savoir si la batterie est chargée ou déchargée. Le contrôleur est donc consti-
tué de fonctions logiques qui se basent sur la lecture de la tension de la batterie et le calcul
de l’état de charge de la batterie afin de faire la connexion des différentes composantes et
calculer la valeur des courants.
CHAPITRE 4
ÉTUDE DES PERFORMANCES DE L’ÉOLIENNE HORS RÉSEAU
À partir des équations développés, modélisant chacune des composantes principales du
système éolien autonome, soit le rotor, l’alternateur à aimant permanent et la batterie d’ac-
cumulateurs, il est possible d’analyser les performances d’un système éolien. Le modèle
peut être utilisé lors de la conception d’un système autonome, afin d’estimer ses perfor-
mances, ou encore pour faire l’analyse d’un système existant. Il permet également de
mesurer l’influence de différents paramètres sur les performances de l’éolienne. Un pro-
blème connu mais peu documenté, est la variation du niveau de voltage de la batterie lors
de l’opération du système. Comme on a pu le constater, la charge électrique modifie la
courbe de puissance de l’alternateur, modifiant ainsi les points d’opération du rotor et par
conséquent, ses performances aérodynamiques. La courbe de puissance de l’éolienne se
trouve donc à être fonction du niveau de voltage de la batterie. Ceci peut être probléma-
tique, particulièrement lors des tests de performance des éoliennes. Il existe actuellement
une série normative, publiée par la Commission Électrotechnique Internationale (IEC),
définissant différents critères de conception, d’analyse et de test appliqués au domaine des
éoliennes. Le document normatif IEC-61400-12-1 : Wind turbines - Part 12-1 - Power
performance measurements of electricity producing wind turbines [7] traite de la mesure
expérimentale de la courbe de puissance de l’éolienne. Le test doit être fait avec rigueur,
car la courbe de puissance ainsi mesurée est garantie par le fabriquant, puisqu’elle sert aux
clients par la suite afin d’estimer la production des éoliennes et les comparer entre elles.
Pour les petites éoliennes utilisées avec batterie, la variation possible des performances
lors du fonctionnement pose problème, particulièrement lors de la mesure de la courbe de
puissance, mais également lors de son utilisation sur le terrain. La présente section vise
à utiliser le modèle développé pour quantifier l’influence de la variation du voltage sur
les performances du système. Dans un premier temps, une étude stationnaire permet de
mesurer les variations maximales de la courbe de puissance en fonction du voltage. Dans
un deuxième temps, une analyse temporelle est réalisée, puisque le niveau de voltage varie
dans le temps, en fonction de la corrélation entre le vent et la demande de la charge. Une
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troisième section, de façon plus générale, passe en revue différents moyens qui ont été
proposés afin d’améliorer le couplage entre l’alternateur et le rotor.
4.1 Étude stationnaire
Comme il a été démontré précédemment, le niveau de voltage de la batterie fluctue constam-
ment durant le fonctionnement du système. Il varie en fonction du niveau de charge de la
batterie, de l’intensité du courant, de son état (si la batterie est en charge ou en décharge)
et en fonction de l’âge et de la température. On a également pu constater que le fonc-
tionnement de l’alternateur est influencé par le niveau de voltage vu à ses bornes, lié au
niveau de voltage de la batterie pour une installation en réseau autonome. Plus le voltage
de la batterie est élevé, plus l’alternateur doit tourner à une vitesse de rotation élevée afin
d’induire une tension supérieure à celle de la batterie et établir un courant de charge. De
plus, lors de l’étude du rotor, il a été mentionné qu’en raison de l’aérodynamisme des
pales, le rotor doit tourner à une vitesse de rotation bien précise, pour un vent donné, afin
d’extraire un maximum d’énergie. Ainsi, une variation du niveau de voltage de la batterie
entraîne une modification de la vitesse de rotation de l’alternateur et du rotor, qui lui est
relié directement, modifiant alors ses performances aérodynamiques.
4.1.1 Impact de la variation du niveau de voltage sur la courbe de puissance
Afin d’estimer l’influence de la variation du niveau de tension sur la courbe de puissance
de l’éolienne, les calculs doivent être effectués pour une éolienne en particulier. Les para-
mètres de l’éolienne sont, en partie seulement, ceux de l’éolienne BWC 1500 de Bergey
[38]. Il s’agit d’une petite éolienne à entraînement direct, ayant une longueur de pale de
1.525m et une puissance nominale de 1500 watts pour un vent de 12.5 m/s. L’éolienne
utilise un alternateur synchrone à aimants permanents, ayant 9 paires de pôles et géné-
rant un courant triphasé. Le courant est redressé avec un pont redresseur à diode afin de
recharger une batterie d’accumulateurs de 24 volts de tension nominale. La courbe du co-
efficient de puissance du rotor de cette éolienne, permettant d’obtenir les performances
aérodynamiques du rotor, n’étant pas disponible, une courbe Cp a été tracée en essayant
d’obtenir la courbe de puissance de l’éolienne, fournie dans la documentation de Ber-
gey. La figure 48 présente la courbe Cp utilisée. Les résultats ne représentent donc pas
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Figure 48 Courbe du coefficient de puissance du rotor
les performances exactes de la BWC 1500. Pour l’alternateur, les valeurs suivantes ont
été utilisées : Ld = Lq = 0.65mH, λ = 0.102 Wb, p = 9, la résistance de l’induit a été
négligée et la tension nominale de la batterie a été fixée à 24 volts.
Sur la figure 49, trois courbes de puissance de l’alternateur ont été tracées, pour trois
niveaux de voltage différents, en utilisant les équations de la section 2.3. Les niveaux de
tension sont ceux de la pile acide-plomb à décharge profonde, puisqu’il s’agit de la pile
la plus largement répandue pour ce type d’application. Le niveau moyen correspond au
voltage nominal de la batterie, 24 V. Le niveau bas correspond au voltage de la batterie
vide et le niveau élevé correspond au voltage de la batterie pleine et soumise à un fort
courant de charge. Ces voltages correspondent aux valeurs limites que l’on peut retrouver
lors du fonctionnement de l’éolienne. Comme la batterie a un voltage nominal de 24V,
elle doit être composée de 12 cellules de 2V, mises en série. Il a été présenté à la section
1.4, concernant la modélisation de la batterie, que le voltage de la batterie acide-plomb,
lorsqu’elle est vide, est de 1.75V . Ce qui donne pour la batterie 12 ∗ 1.75V = 21V .
On pourrait également ajouter une baisse de 10%, étant la chute de tension maximale
dans les câbles électriques qui est acceptée par la norme IEC. Le niveau le plus élevé
de tension, 32V, correspond au voltage de la batterie lorsqu’elle est presque totalement
rechargée et qu’elle est traversée par un fort courant de charge. Les données utilisées se
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Figure 49 Puissance électrique de l’alternateur pour différents niveaux de tension
basent sur des mesures expérimentales prisent sur la pile acide-plomb à décharge profonde
Trojan L-16W [37]. On peut remarquer que plus la tension de la batterie est élevée, plus
l’alternateur doit tourner à une vitesse de rotation élevée avant de commencer à débiter
une puissance. On constate également que plus la tension est élevée, plus la puissance
maximale est également élevée. En réalité, l’alternateur peut ne pas être en mesure de
supporter une telle puissance. Les fils imposent une tension et un courant limite.
L’étape suivante consiste à superposer les courbes de puissance du rotor aux courbes de
puissance de l’alternateur (figure 50). Les courbes du rotor correspondent aux courbes
paraboliques. À chaque courbes correspond une vitesse de vent différente. Pour un vent
donné, on peut constater que le changement de voltage modifie la position du point d’opé-
ration. Comme il a été vu précédemment, le point d’opération est le point d’intersection
de la courbe du rotor et de la courbe de l’alternateur. À partir des trois séries de points
d’opération, on calcule trois courbes de puissance différentes pour l’éolienne. Elles sont
présentées à la figure 51. Les courbes de puissance ont été tronquées à 1500 watts afin de
prendre en considération la régulation de puissance de l’éolienne. Le mode de régulation
varie d’un modèle à l’autre, mais pour les petites éoliennes, elle est généralement obtenue
mécaniquement de façon passive, par la mise en drapeau du rotor. Dans le cas de la BWC
1500, la régulation dépend de l’équilibre dynamique entre la poussée du vent sur le rotor et
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la force exercée sur le gouvernail, maintenant le rotor dans le vent. Une modélisation plus
juste du mécanisme d’effacement serait complexe et dépasserait le cadre de la présente
étude. En observant le graphique, on peut conclure de façon générale, qu’élever la tension
améliore les performances à hauts vents, au détriment des performances à faibles vents.
Figure 50 Puissance électrique de l’alternateur pour différents niveaux de tension et
courbes de puissance du rotor
Une annexe du document normatif IEC 61400-12-1 concerne le test des petites éoliennes.
Il y est suggéré d’utiliser un régulateur de tension afin de maintenir le voltage constant du-
rant toute la période de test. On y demande de mesurer la courbe de puissance de l’éolienne
en fixant le régulateur de tension au voltage nominal de la batterie. On suggère de réaliser
ensuite deux autres séries de mesures en fixant le régulateur de voltage à un voltage haut
et à un voltage bas. On demande de tracer les trois courbes de puissance obtenues sur un
même graphique afin d’avoir un aperçu de la sensibilité de l’éolienne à la variation du
niveau de tension. Pour une batterie ayant un voltage nominal de 24V, les trois niveaux de
tension fixés par la norme sont : 22.8V, 25.2V et 28.8V. Les trois courbes de puissance ont
été calculées pour ces trois niveaux de tensions, en utilisant les mêmes paramètres pour
l’alternateur et le rotor que précédemment. Les trois courbes de puissance résultantes sont
présentées à la figure 52.
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Figure 51 Courbes de puissance de l’éolienne calculées pour trois niveaux différents de
tension (valeurs limites de tension)
Figure 52 Courbes de puissance de l’éolienne calculées pour les différents niveaux de
tension suggérés par la norme IEC
4.1.2 Impact de la variation du niveau du voltage sur la production énergétique
annuelle
On cherche maintenant à évaluer l’influence du voltage sur la production énergétique an-
nuelle de l’éolienne, à partir des courbes de puissance obtenues précédemment. Une mé-
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thode pour estimer la production énergétique de l’éolienne consiste à tester son opération
en utilisant une distribution statistique de vent. En utilisant cette distribution statistique et
la courbe de puissance d’une éolienne, on peut obtenir la production énergétique sur une
certaine période de temps [8]. Les distributions statistiques les plus couramment utilisées
sont la distribution de Weibull et la distribution de Rayleigh. La distribution de Weibull
est une distribution de gamma généralisée et la distribution de Rayleigh est une distribu-
tion particulière de Weibull. La distribution de Weibull a deux paramètres, un paramètre
de forme et un paramètre d’échelle, offrant ainsi plus de flexibilité pour représenter la
distribution du vent d’un site en particulier. La distribution de Rayleigh n’a qu’un seul
paramètre, soit la vitesse moyenne de la distribution. La variance étant liée directement
à la moyenne. Pour une étude générique, cette distribution constitue une représentation
raisonnable des distributions de vitesses de vent [39]. C’est donc cette distribution qui
sera utilisée afin d’estimer la production de l’éolienne. La distribution statistique p(U) et




























La figure 53 montre les trois courbes de puissance calculée précédemment, ainsi qu’une
distribution de vent. Il s’agit d’une distribution de Rayleigh, ayant une vitesse moyenne de
6 m/s. L’échelle de vitesse de vent est divisée en tranche de vitesse de 1 m/s. En multipliant
la distribution obtenue avec l’équation (4.1) par le nombre d’heures d’une année, 24 ∗
365 = 8760h/an, on obtient une nouvelle distribution donnant le nombre d’heures de vent
par année, pour chaque tranche de vitesse. En multipliant ensuite les courbes de puissance
de l’éolienne par la distribution statistique en heure, on obtient alors les distributions de
la production énergétique, tel que présenté à la figure 54 (équation 4.3). Il ne reste plus
qu’à intégrer les courbes de distribution de la production pour obtenir les productions
énergétiques annuelles (PEA) de l’éolienne (équation 4.4).
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Figure 53 Histogramme de la distribution annuelle du vent et trois courbes de puissance
pour trois voltages différents, distribution statistique de Rayleigh pour un
vent moyen de 6 m/s





Les calculs précédents ont été réalisés pour une seule distribution de vent ayant une vitesse
moyenne donnée. Puisque l’écart entre les courbes de puissance n’est pas constant sur la
plage de vitesse de vent, on peut conclure que la vitesse moyenne de la distribution aura
un effet sur la différence de production des trois voltages. Les calculs de la production
annuelle ont donc été répétés pour plusieurs distributions statistiques, ayant différentes
vitesses moyennes, allant de 4 m/s à 10 m/s. La figure 55 présente les trois courbes de
production obtenues, pour les trois niveaux de tension différents, en fonction de la vitesse
moyenne de la distribution de Rayleigh. La figure 56 donne l’écart de production, en
pourcentage, entre les trois niveaux de tension. La courbe inférieure donne le pourcentage
d’écart de production entre le voltage bas et le voltage nominal. La courbe du haut donne
le pourcentage de différence de production entre le voltage max et le voltage min. En
93
Figure 54 Distribution de la production annuelle de l’éolienne calculée pour trois ni-
veaux de voltage
observant le graphique, on peut constater que la différence de production, par rapport à la
production calculée à partir du voltage nominal, peut grimper jusqu’à 12.5%. Ce résultat
signifie que le système peut produire jusqu’à 12.5% moins d’énergie, si le voltage de la
batterie est maintenu trop bas. Les figures 57 et 58 présentent ces mêmes graphiques, mais
calculées en utilisant les voltages suggérés par la norme IEC. L’écart entre ces courbes
de production annuelle est un peu moins important puisque la différence entre les valeurs
limites de tension est plus petite.
On peut ainsi conclure que la variation du voltage de la batterie, durant le fonctionne-
ment normal du système, peut influencer de façon significative la courbe de puissance de
l’éolienne. Cette variation pose des problèmes pour les tests de performance, mais elle
signifie également une baisse de la production annuelle. En effet, cette variation peut être
responsable d’une importante baisse de production par rapport à une estimation unique-
ment basée sur le voltage nominal. On a pu estimer une baisse allant jusqu’à 12%, tout
dépendant de la vitesse moyenne du site. Il faut cependant préciser que la variation de la
production sera différente d’une éolienne à l’autre, puisqu’elle dépend des caractéristiques
mêmes de l’éolienne.
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Figure 55 Production énergétique annuelle en fonction de la vitesse moyenne du vent
Figure 56 Pourcentage d’écart de la production annuelle en fonction de la vitesse
moyenne du vent
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Figure 57 Production énergétique annuelle en fonction de la vitesse moyenne du vent,
avec les tensions demandées par la norme IEC
Figure 58 Pourcentage d’écart de la production annuelle en fonction de la vitesse
moyenne du vent, avec les tensions demandées par la norme IEC
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De plus, il faut mentionner qu’en réalité, lors de l’opération du système, le niveau de
voltage varie constamment. La tension ne se maintient pas à son niveau bas pendant une
longue période de temps; elle varie continuellement, selon la puissance du vent et la de-
mande de la charge. La capacité de la batterie influencera également ces variations. Plus la
capacité de la batterie par rapport à la puissance de l’éolienne sera élevée, plus le voltage
fluctuera lentement. Les performances du système dépendent ainsi du couplage entre les
caractéristiques du rotor, de l’alternateur et de la charge, mais elles dépendent également
du vent, de la capacité de la batterie et de la demande de puissance de la charge. Il est
donc pertinent de conduire une étude temporelle, qui implique une variation du niveau de
voltage de la batterie dans le temps, afin d’en quantifier l’effet sur les performances de
l’éolienne, lors de son opération réelle.
4.2 Étude temporelle
La section précédente a démontré l’influence de la variation du niveau de voltage sur les
performances de l’éolienne, de façon stationnaire, en calculant les courbes de puissance
limites pour une batterie vide, une batterie au voltage nominal et une batterie pleine, sou-
mise à un fort courant de charge. En réalité, lors de l’opération de l’éolienne, le voltage
varie constamment, en fonction du niveau de charge de la batterie et de l’intensité du
courant. Puisque le niveau de charge et l’intensité du courant dépendent à leur tour de la
capacité de la batterie et de la corrélation temporelle entre le vent et de la demande de la
charge, il est nécessaire de réaliser une simulation temporelle du système. Cette simula-
tion temporelle permet d’avoir une mesure plus juste des performances lors de conditions
réelles d’opération de l’éolienne. La première section définit les différents paramètres né-
cessaires à la caractérisation du système éolien et la seconde section présente des résultats
de simulation. Le fonctionnement du modèle temporel est expliqué plus en détails au cha-
pitre 3.
4.2.1 Configuration du modèle temporel
Le modèle développé pour la simulation temporelle demande de définir un certain nombre
de paramètres afin de modéliser un système en particulier. Les quatre principales parties
du modèle à configurer sont :
97
a. la séquence temporelle de vent;
b. les courbe de puissance de l’éolienne calculées pour différents niveaux de tension;
c. la séquence temporelle de charge;
d. la batterie.
La séquence temporelle de vent
Une séquence temporelle d’un mois, donnant la vitesse du vent à chaque seconde, a été
générée en suivant la procédure expliquée à la section 3.2.3. La figure 59 montre l’histo-
gramme de la série, ainsi que la distribution de Weibull correspondante. On a choisi une
distribution de Rayleigh avec une vitesse moyenne de 5 m/s, puisqu’il s’agit de la distribu-
tion référence utilisée par la Small Wind Certification Corporation (SWCC) pour calculer
la production annuelle des petites éoliennes. Les différents paramètres caractéristiques
utilisés pour générer la série ont été fixés aux valeurs suivantes :
a. paramètres de la distribution de la série au 10 minutes : k=2, c=5.7, donnant une
vitesse moyenne de 5 m/s;
a. intensité du cycle diurne : 1;
a. heure du maximum : 14h;
a. autocorrélation de la série au 10 minutes : 0.9;
a. intensité de turbulence : 10%;
a. autocorrélation de la série à la seconde :0.9.
Courbes de puissance de l’éolienne
Le modèle temporel nécessite de calculer à l’avance les courbes de puissance de l’éo-
lienne avec un script Matlab. En suivant la méthode élaborée à la section 2.4, trois courbes
de puissance ont été calculées, pour trois différents niveaux de tension. Ces niveaux de
voltage correspondent au voltage de la batterie vide, au voltage nominal et au voltage de
la batterie pleine et soumise à un fort courant de charge, soit : 21V, 24V et 32V. Afin de
pouvoir comparer les résultats, il s’agit des courbes de puissance qui ont été calculées à la
section précédente, avec les valeurs suivantes : Ld = Lq = 0.65mH, λ = 0.102 Wb, p = 9,
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Figure 59 Histogramme de la séquence temporelle et courbe de Weibull cible
la résistance de l’induit a été négligée et la tension nominale de la batterie a été fixée à 24
volts. Elles ont été calculées en utilisant certains paramètres correspondant à la BWC 1500
de Bergey. Comme il a été mentionné, il s’agit d’une petite éolienne à entraînement direct,
ayant une longueur de pale de 1.525m et une puissance nominale de 1500 watts pour un
vent de 12.5 m/s. L’éolienne utilise un alternateur synchrone à aimants permanents, ayant
9 paires de pôles et générant un courant triphasé. Le courant est redressé avec un pont
redresseur à diode afin de recharger une batterie d’accumulateurs.
La séquence temporelle de charge
Pour éviter que la batterie ne soit toujours pleine ou toujours vide, on doit générer une série
de charge en équilibre avec la production de l’éolienne. En prenant la courbe de puissance
de l’éolienne, celle calculée avec le voltage nominal, et la distribution statistique de la série
temporelle de vent (figure 60), on estime la production annuelle de l’éolienne. On obtient
2701 kWh. Ce qui donne une puissance moyenne de 2701 ∗ 1000/(30 ∗ 24 ∗ 12) = 313
Watts. Afin d’éviter de se retrouver avec des pannes d’alimentation, on doit dimensionner
la charge de façon à avoir une production légèrement supérieure à la consommation. Ainsi,
en utilisant la méthode présentée à la section 3.3.3, on génère une série temporelle de
charge ayant une puissance moyenne inférieure à 313 W, soit 300W. Les autres paramètres
nécessaires à la génération de la série temporelle ont été fixés à 100W pour l’écart type, à
2 pour l’effet diurne et à 0.98 pour l’autocorrélation.
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Figure 60 Distribution du vent et courbes de puissance de l’éolienne
Les caractéristiques de la batterie
Les données utilisées pour la batterie d’accumulateurs sont celles de la batterie acide-
plomb Trojan L-16W à décharge profonde, ayant une tension nominale de 12 volts et une
capacité de 350 Ah. On met deux batteries de 12 volts en série afin d’avoir une tension no-
minale de 24 volts, tel que nécessaire pour l’éolienne BWC 1500 de Bergey. Le nombre de
batteries en parallèle est modifié de façon à changer la capacité de stockage de l’ensemble
et d’en vérifier l’influence sur le comportement du système. On doit également spécifier
un état de charge de départ.
4.2.2 Simulation et analyse des résultats
Les tests de performance des éoliennes faits sur le terrain se basent généralement sur la
norme IEC 61400-12-1. La norme IEC 61400-12-1 demande un minimum de 180 heures
de données valides pour mesurer les performances les grandes éoliennes et 60 heures pour
les petites éoliennes. La mesure doit se faire à une fréquence d’échantillonnage d’au moins
1 Hz. On doit ensuite calculer la moyenne des mesures sur une période de dix minutes pour
les grandes éoliennes et d’une minute pour les petites. On considère comme étant petites
les éoliennes ayant une surface balayée de moins de 200 m2, soit environ moins de 16
mètres de diamètre pour une éolienne à axe horizontale. Lors des tests de performance,
il est nécessaire de faire la moyenne des lectures. Car, en raison de l’inertie du rotor, il
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existe un décalage entre la vitesse du vent instantanée et la puissance instantanée. Faire
la moyenne des lectures instantanées permet d’amoindrir la distorsion occasionnée par
l’inertie du système. Cependant, prendre une trop longue période de moyennage engendre
également une distorsion des résultats, puisque la puissance varie avec le cube de la vitesse
du vent. Il s’agit donc de prendre une période ni trop courte, ni trop longue. Pour les petites
éoliennes, en raison de leur inertie plus faible, on considère qu’une moyenne calculée sur
une période d’une minute donne de bons résultats. Dans notre cas, comme le simulateur
ne tient pas compte de la dynamique mécanique du système, il n’y a pas de décalage entre
la vitesse du vent et la puissance de l’éolienne. La dispersion de la mesure de puissance,
pour une même vitesse de vent, provient uniquement de la variation du couplage entre le
rotor et l’alternateur, occasionnée par la variation de la tension de la batterie.
Les figures suivantes montrent les résultats d’une simulation du fonctionnement sur une
période d’une dizaine de jours, avec une batterie ayant une capacité de 350 Ah. La figure
61 donne la valeur maximale, minimale, la moyenne ainsi que l’écart type de la puissance
pour chaque période d’une minute, conformément à ce qui est demandé par la norme IEC
61400-12-1. La figure 62 montre uniquement les valeurs moyennes, identifiées selon trois
plage de tension, afin de voir la contribution de chaque plage de tension à la courbe de
puissance résultante. La figure 63 donne la courbe de puissance résultante, où la valeur
moyenne pour chaque bin de vitesse est calculée. La barre d’erreur indique l’écart type.
On peut remarquer que l’écart type semble plus faible aux forts vents, ce qui est contraire
à ce qui est normalement observé lors des tests sur le terrain. Ceci est dû au fait que les
courbes de puissance, lors de leur calcul dans Matlab, soient tronquées à 1500 watts afin
d’en limiter la puissance. La figure 64 donne la courbe du coefficient de puissance en
fonction de la vitesse du vent.
Maintenant, il est intéressant de modifier certains paramètres du modèle afin d’en évaluer
l’influence sur la mesure de la courbe de puissance. En principe, on veut que le test de
performance soit fait sous des conditions représentant des conditions normales d’opéra-
tion, afin que le client puisse s’attendre à des résultats similaires. Mais en même temps,
on tente de réduire ou d’éliminer complètement l’influence de conditions particulières,
comme l’effet de la batterie, de la ressource et de la charge utilisées durant le test. En
d’autres mots, on cherche à standardiser les mesures de performance afin que tous les fa-
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Figure 61 Courbe de puissance avec la valeur moyenne, maximale, minimale et l’écart
type
Figure 62 Courbe de puissance en fonction du voltage de la batterie
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Figure 63 Courbe de puissance moyenne
Figure 64 Courbe du coefficient de puissance mesuré
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bricants testent leurs machines de la même façon, ce qui permet ensuite de les comparer,
mais on veut que les performances mesurées durant le test reflètent les performances que
le client obtiendra avec la machine afin de pouvoir estimer sa production.
Il y a trois paramètres qu’il est possible de modifier : le niveau de charge de la batterie
au début du test, le nombre de batteries en parallèle et la demande de la charge électrique.
Pour le premier test, la capacité de la batterie est fixée de façon à obtenir environ trois jours
d’autonomie, ce qui correspond à trois séries de batteries en parallèle pour la consomma-
tion que l’on a fixée. La série temporelle de vent utlisée pour la simulation ne contient
pas de périodes sans vent, mais en réalité, on peut se retrouver avec plusieurs journées
de faibles vents. Trois simulations ont été réalisées afin d’évaluer l’influence de l’état de
charge initial. Il a été fixé à 20%, 50% et 80%. La figure 65 montre la variation de l’état de
charge durant la simulation. Puisque la production et la charge sont assez équilibrés, l’état
de charge varie peu durant la simulation. La figure 66 montre les courbes de puissance
obtenues. Les trois courbes de puissance limites, calculées dans la section précédente, y
ont également été tracées. On peut voir qu’il y a un écart entre les trois courbes de puis-
sance mesurées. Cet écart est seulement dû à la différence d’état de charge de la batterie
au début du test. Cet écart est assez faible, beaucoup plus faible que l’écart calculé de
façon stationnaire à la section 4.1 présentant les cas limites à 21V et 32V. Car, d’une part,
la batterie n’était totalement pleine (0,8) et n’elle n’a pas été soumise à des courants trop
élevés, puisque la production était en équilibre avec la consommation et d’autre part, les
tension de charge sont plus élevées que les tensions de décharge. La tension ne chutant pas
aussi bas lors du fonctionnement de l’éolienne (en charge, la tension ne chute pas jusqu’à
21V). De plus, lorsque les vents sont faibles, les courants sont faibles également, évitant
encore une fois le cas limite (32V) où un voltage élevé abaisse la courbe de puissance
par rapport à la courbe nominale (24V), en dessous de 5 m/s. Les courbes mesurées lors
de la simulation évitent ainsi les cas limites (21V et 32V) et sont supérieures à la courbe
calculée à partir du voltage nominale de la batterie (24V). La figure 67 donne le pourcen-
tage d’écart entre la courbe de puissance maximale (état de charge de 0.8) et la courbe de
puissance minimale (état de charge de 0.2). On note un écart allant jusqu’à 5,5%, ce qui
est beaucoup plus faible que ce qui avait précédemment été calculé. La figure 68 donne
les trois courbes de coefficient de puissance.
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Figure 65 Variation de l’état de charge de la batterie durant le test pour trois simulations,
les trois simulations ayant trois états de charge différents au départ SOC=(0.2,
0.5, 0.8)
Figure 66 Courbes de puissance de l’éolienne, les trois simulations ayant trois états de
charge différents au départ SOC=(0.2, 0.5, 0.8)
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Figure 67 Pourcentage d’écart entre les deux courbes de puissance extrêmes (état de
charge de départ de 0.2 et de 0.8)
Figure 68 Coefficients de puissance correspondants, les trois simulations ayant trois
états de charge différents au départ SOC=(0.2, 0.5, 0.8)
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Figure 69 Variation de l’état de charge de la batterie durant le test pour quatre simula-
tions ayant quatre capacités différentes de batterie
Une deuxième série de quatre simulations a été produite, cette fois, en changeant la ca-
pacité totale de la batterie. Les simulations ont été réalisées avec 1, 3, 5 et 7 branches
de batteries en parallèle. On peut constater à la figure 69 que plus on ajoute de branches,
moins l’état de charge varie dans le temps. De plus, puisque le courant que doit supporter
chaque branche est plus faible, les variations de tension sont moins importantes (figure
70). Ainsi, plus le nombre de branches est élevé, moins la variation du voltage durant la
simulation influence la courbe de puissance mesurée.
La dernière simulation a été réalisée sous des conditions plus sévères d’opération, afin de
faire monter la tension de la batterie. La demande a ainsi été réduite au quart de la demande
originale et on utilise qu’une seule branche de batterie afin d’augmenter le courant de
charge. L’état de charge initial a été fixé à 10%. La figure 71 donne la courbe de puissance
résultante.
À partir de ces résultats, on peut conclure que la courbe de performance mesurée varie
selon la configuration du système de test. Il est important de rappeler qu’il s’agit de varia-
tions occasionnées par la variation du couplage entre le rotor et l’alternateur. Cependant,
si le système est bien dimensionné, ces variations sont de faibles importances. L’augmen-
107
Figure 70 Variation du voltage de la batterie durant le test pour quatre simulations ayant
quatre capacités différentes de batterie
Figure 71 Courbe de puissance de l’éolienne avec la batterie soumise à de forts courants
de charge
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tation du nombre de branches en parallèle pour la batterie diminue l’amplitude des varia-
tions, mais augmente la dépendance à l’état de charge initial. On constate également une
élévation de la courbe de puissance pour les vents forts. On pouvait s’y attendre, puisque
lorsque les vents sont forts, la puissance est élevée, donc le courant de charge l’est égale-
ment, faisant augmenter le voltage de la batterie. La courbe de puissance de l’éolienne est
presque toujours au dessus de la courbe nominale puisque la mesure de puissance est prise
lors de la charge de la batterie et non lors de la décharge. Il faut préciser que les conclu-
sions tirées sont valables pour ce système éolien en particulier. L’importance de l’effet
de la variation du voltage peut varier d’une éolienne à l’autre, selon les caractéristiques
propres du rotor et de l’alternateur.
CHAPITRE 5
AMÉLIORATION DES PERFORMANCES
Il a été montré que la production énergétique de l’éolienne dépend du couplage entre le ro-
tor, l’alternateur et la charge électrique. La mauvaise adéquation entre les caractéristiques
intrinsèques du rotor et celles de l’alternateur ne permet pas à l’éolienne de capter toute
l’énergie qui est disponible dans le vent. À faible vent, le rotor ne tourne pas suffisamment
rapidement pour permette à l’alternateur de générer un voltage supérieur à celui de la bat-
terie et à hauts vents la puissance disponible dans le vent excède la puissance maximale
de l’alternateur, limitée par son impédance synchrone. Il est cependant possible d’amé-
liorer le couplage afin d’augmenter les performances de l’éolienne. Ce chapitre présente
brièvement trois méthodes permettant d’améliorer les performances de l’éolienne :
a. choix pour la batterie de la tension nominale optimale;
b. ajout de condensateurs afin de réaliser une compensation série;
c. contrôle actif de la charge électrique avec de l’électronique de puissance.
5.1 Puissance maximale et courbe cible
En principe, afin d’améliorer les performances de l’éolienne, on voudrait que pour toutes
les vitesses de vents, le rotor puisse opérer à la vitesse de rotation qui amène une capture
d’énergie maximale. En d’autres termes, on désire que le rotor puisse opérer en tout temps
(sauf naturellement en période de régulation de puissance) à la vitesse spécifique (voir
équation (1.6)) donnant le coefficient de puissance (Cp) maximal. Lorsque le rotor opère
à cette vitesse spécifique, le vent que voit la pale a un angle d’attaque idéal, amenant une
capture d’énergie maximale.
En utilisant la démarche présentée à la section 2.4, la figure 72 montre les courbes de puis-
sance mécanique d’un rotor en fonction de la vitesse de rotation, pour différentes vitesses
de vent, ainsi que la courbe de puissance électrique d’un alternateur (courbe tiretée). Afin
de faire le couplage entre le rotor et l’alternateur, si on considère les différentes pertes
électriques et mécaniques comme étant non négligeables, on doit les ajouter à la courbe de
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Figure 72 Courbes de puissance du rotor et de l’alternateur
l’alternateur pour obtenir la "courbe de couplage". Sur ce graphique, a été ajouté la courbe
cible, en pointillée, passant par les sommets des courbes du rotor. La courbe cible donne
les points d’opération où le rotor opère à la bonne vitesse spécifique, celle de conception,
amenant une extraction maximale d’énergie pour un vent donné. Pour aller chercher toute
l’énergie que peut capter le rotor, il faudrait que la courbe de l’alternateur soit identique
à la courbe cible, de façon à ce que l’équilibre entre le rotor et l’alternateur se fasse tou-
jours à la bonne vitesse spécifique. On peut voir sur le graphique que ce n’est pas le cas.
L’éolienne ne fonctionnera à la vitesse spécifique idéale que pour une ou deux vitesses de
vent, là où la courbe de couplage croise la courbe cible. Améliorer les performances de
l’éolienne demande ainsi de rapprocher la courbe de l’alternateur de la courbe cible.
5.2 Choix de la tension nominale optimale
Lors de la conception, une façon d’améliorer les performances de l’éolienne est évidement
de choisir une tension nominale adéquate. Pour un rotor et un alternateur en particulier,
on peut calculer les différentes courbes de puissance obtenues selon différents niveaux de
tension, comme il a été présenté à la section 4.1. En modifiant le niveau de voltage de la
batterie, on déplace la courbe de l’alternateur vers la droite ou vers la gauche (figure 72).
En augmentant le voltage, on améliore les performances aux vents forts, mais en contre
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partie, on diminue les performances aux vents faibles, et vice versa. Lors de la conception,
lors du choix de la tension nominale de la batterie, on se trouve alors à choisir si la courbe
de l’alternateur va croiser la courbe cible à un vent fort ou à un vent faible. On pourrait
alors optimiser le système en déterminant le niveau de voltage offrant le maximum de pro-
duction énergétique en fonction d’une distribution statistique de vent. À titre d’exemple,
la figure 73montre les points d’opération pour trois niveaux de voltage : 24, 36 et 48V. La
figure 74 donne les trois courbes de puissance calculées à partir de ces points d’opération.
On remarque la différence marquée entre la courbe à 24V et la courbe à 48V : l’une favo-
risant les vents faibles et l’autre les vents forts. La courbe à 36 V se situant entre les deux.
À titre indicatif, le graphique présente également la courbe maximale obtenue à partir du
Cp max du rotor. À la figure 75 est montré la production annuelle en fonction de la vitesse
moyenne de la distribution statistique de Rayleigh. On peut constater que c’est une tension
nominale de 36 V qui va donner la plus grande production énergétique annuelle, sauf pour
des sites ayant de basses vitesses moyennes (< 4 m/s), où un voltage plus bas donne de
meilleurs résultats.
Cependant, le gain de performance est limité : d’une part parce qu’on doit se contenter
du voltage des différentes batteries qui sont disponibles (ex. 2V, 12V, 24V, 48V, 120V)
et d’autre part parce que la courbe de l’alternateur ne change pas de forme. C’est-à-dire,
même si on peut changer la position de la droite de l’alternateur et choisir d’augmenter
les performances à faibles vents ou à forts vents, l’extraction de puissance maximale ne se
fait toujours qu’à une seule vitesse de vent, le couplage n’étant pas optimal sur le restant
de la plage de vitesse de vent.
5.3 Compensation série
Une autre méthode permettant d’améliorer les performances de l’éolienne consiste à ajou-
ter des condensateurs au montage afin de réaliser une compensation série et ainsi modifier
la courbe de puissance de l’alternateur. Comme on peut voir à la figure 72, la courbe de
l’alternateur plafonne avec l’augmentation de la vitesse de rotation. Ceci est causé par l’in-
ductance des enroulements, qui augmente l’impédance du circuit à mesure qu’augmente
la fréquence électrique du courant, limitant ainsi le courant de sortie. La fréquence du
courant est liée directement à la vitesse de rotation du rotor.
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Figure 73 Choix du niveau de tension lors de la conception, points d’opération pour
trois niveaux différents de tension
Figure 74 Choix du niveau de tension lors de la conception, courbes de puissances de
l’éolienne selon trois niveaux de tension nominale
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Figure 75 Choix du niveau de tension lors de la conception, production énergétique
annuelle selon trois niveaux de tension nominale
En ajoutant des capacités au montage, on contre balance l’effet des inductances. Cepen-
dant, l’impédance des capacités diminue avec l’augmentation de la fréquence électrique
et celle de l’inductance augmente. Ainsi, on choisissant adéquatement la valeur des ca-
pacités ajoutées au circuit, à une certaine vitesse de rotation, ont peut annuler l’effet des
inductances, le courant n’étant plus limité que pas la résistance du circuit. À ce point, on
dit qu’il y a résonance du circuit électrique.
Cette méthode présente des limitations importantes, puisqu’elle n’augmente la puissance
de sortie de l’alternateur qu’autour d’une certaine plage de vitesse, pouvant même di-
minuer les performances à d’autres vitesses de rotation. On doit choisir la valeur de la
capacité minutieusement, afin d’approcher la courbe de l’alternateur de la courbe cible
et ne pas plutôt l’éloigner. De plus, il faut faire bien attention de ne pas faire augmenter
le courant au-delà de la limite de l’alternateur, afin de ne pas brûler ses enroulements.
Comme il est avancé par Drouilhet et al. [1], la compensation série n’est pas une méthode
efficace pour améliorer le couplage entre le rotor et l’alternateur.
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5.4 Contrôle au niveau de la charge électrique
En contrôlant activement la charge électrique qui est appliquée à l’alternateur, on peut
optimiser les performances de l’éolienne. Ceci peut se faire en ajoutant des composantes
électroniques au système, afin de découpler le rotor et l’alternateur et permettre ainsi au
rotor d’opérer à une vitesse de rotation optimale. Les développements des dernières an-
nées en matière d’électronique de puissance et de système de contrôle ont rendu de plus en
plus accessible de telles applications. On peut ainsi améliorer la production de l’éolienne,
mais également réduire le bruit des pales puisqu’elles opèrent toujours à la bonne vitesse
spécifique. Par contre, on augmente le coût du système, ainsi que sa complexité, augmen-
tant les risques de bris et d’arrêt de production. Pour le moment, peu de petites éoliennes
semblent bénéficier de tels systèmes de contrôle [40], probablement en raison du coût par
rapport aux gains escomptés. Cette section présente une revue de différents systèmes qui
ont été proposés dans la littérature pour améliorer les performances des systèmes hors
réseau ainsi qu’un exemple de calcul de gain potentiel.
5.4.1 Principe de fonctionnement
Comme on a vu précédemment, en modifiant le niveau de voltage vu par l’alternateur, on
change la courbe de puissance de l’alternateur, modifiant ainsi les points d’opération. En
fait, varier le voltage aux bornes de l’alternateur, fait varier le courant qui circule dans
l’alternateur et incidemment le couple électromécanique qui est appliqué à l’arbre de ro-
tation. Le niveau de voltage du bus CC est imposé par la batterie, mais en ajoutant des
composantes électroniques au système, entre la batterie et l’alternateur, il est possible de
contrôler le niveau de voltage vu par l’alternateur et incidemment, le courant de l’alter-
nateur. Le voltage vu par l’alternateur n’est donc plus imposé par la batterie et peut être
ajusté activement pendant le fonctionnement de l’éolienne. En se référent à la figure 72,
ainsi qu’à la figure 78 montrant les courbes du couple mécanique du rotor, du couple élec-
tromécanique de l’alternateur et la courbe cible, on peut voir qu’en contrôlant la tension,
on cherche à faire glisser la courbe de l’alternateur de façon à ce que les points d’équilibre
dynamique suivent la courbe cible. Pour ce faire, deux méthodes ont été proposées. La
première méthode consiste à remplacer le redresseur en pont de diode par un redresseur
commandé (figure 76). On peut utiliser un pont complet à thyristor [38, 41] ou un demi
115
Figure 76 Contrôle avec pont commandé
Figure 77 Contrôle avec convertisseur à courant continu
pont afin de diminuer le nombre de composantes de commutation [42]. On peut égale-
ment utiliser un convertisseur à modulation de largeur d’impulsion [43, 44] utilisant des
transistors MOSFET ou IGBT. La seconde méthode présentée suggère de garder le redres-
seur en pont de diode et d’ajouter un transformateur à courant continu entre le redresseur
et la batterie (figure 77). Bon nombre d’auteurs privilégie cette approche [45, 4, 1], car
le transformateur à courant continu ne requiert qu’une seule composante à commutation
comparativement à trois ou six pour le redresseur commandé.
Dans tous les cas, il s’agit de systèmes ayant des composantes d’électronique de puis-
sance, généralement des thyristors, des IGBT ou des MOSFET, nécessitant un signal de
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Figure 78 Couple mécanique du rotor et de l’alternateur
commande. On doit donc ajouter à l’éolienne des capteurs, ainsi qu’un système électro-
nique de contrôle, afin d’ajuster la commande à l’état de l’éolienne. Le système de contrôle
fait la lecture de différents paramètres, selon l’algorithme de contrôle choisi et estime si
l’éolienne opère à sa capacité maximale. Il ajuste alors la commande afin d’amener le
rotor à tourner à la bonne vitesse de rotation. Différents algorithmes de contrôle ont été
suggérés. Le système de contrôle peut être réalisé avec un circuit analogique, un circuit
numérique ou encore de façon en utilisant un microcontrôleur. Le type de circuit néces-
saire va dépendre de l’algorithme d’optimisation choisi : de sa complexité, de la vitesse
de calcul demandée ainsi que de la nécessité de faire usage ou non d’espace mémoire.
5.4.2 Algorithmes de contrôle
On distingue deux types d’algorithmes de contrôle. Un premier type, utilisé avec les sys-
tèmes photovoltaïques, appelé conversion optimale d’énergie ou maximum power point
tracking (MPPT) en anglais, consiste a modifier constamment la consigne du convertis-
seur en se basant sur la lecture de la variation de la puissance électrique qui est mesurée à
la sortie de l’alternateur. Ce système de contrôle ne nécessite pas une connaissance préa-
lable des composantes du système; le module peut ainsi être ajouté à n’importe quelle
petite éolienne. Son principe de fonctionnement est simple, mais serait mal adapté à la
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dynamique des petites éoliennes ; puisqu’il recherche constamment le point d’opération
optimal, il serait trop lent par rapport à la vitesse de variation du vent [4]. Yamamuran et
al. [45] ont présenté un tel système.
Le deuxième type d’algorithme d’optimisation nécessite une connaissance préalable des
caractéristiques du rotor et de l’alternateur utilisés. Si on connaît les caractéristiques du
système, il est plus rapide d’aller directement au point d’opération optimal que de le cher-
cher à l’aveuglette. Les premiers algorithmes proposés demandent d’utiliser des capteurs
mécaniques, anémomètres et tachymètre, pour faire la lecture de la vitesse du vent et de
la vitesse de rotation du rotor [42]. Connaissant la vitesse du vent, le système se réfère
à une table gardée en mémoire indiquant la vitesse de rotation que le rotor devrait avoir
pour extraire un maximum d’énergie. Le système peut également utiliser une fonction de
transfère implémentée par le biais d’un circuit électronique. D’autres systèmes proposés
évitent d’utiliser des capteurs mécaniques et se basent plutôt sur la mesure de la puissance
électrique de sortie ainsi que sur la fréquence de la tension [46] ou encore sur l’intensité du
courant [43, 44] afin d’estimer la vitesse du vent. Ils comparent les lectures à des valeurs
de référence afin d’ajuster le niveau de tension et converger vers le point d’opération opti-
mal. Ces systèmes nécessitent des microcontrôleurs suffisamment rapides afin d’éviter un
délai entre la variation du vent et le calcul de la commande ainsi que de l’espace mémoire
pour y garder la table de vérité. Un autre algorithme d’optimisation se veut un peu plus
simple, il ne se base que sur la lecture de la fréquence électrique, à laquelle est associée
un signal de commande. La relation entre la fréquence et le voltage optimal est linéarisée
de façon à pouvoir utiliser un simple circuit analogique, plutôt qu’un microcontrôleur [4].
De plus récentes études proposent d’utiliser des algorithmes d’intelligence artificielle pour
faire le contrôle du système, basé sur la logique floue ou les réseaux de neurones [47, 48].
Ce type d’algorithme de contrôle nécessite une connaissance préalable des caractéristiques
de l’éolienne, ce qui peut parfois être difficile à obtenir. En effet, certains paramètres per-
mettant la modélisation de l’éolienne peuvent être difficile à mesurer si ont n’a pas parti-
cipé à sa conception, comme la courbe Cp du rotor par exemple. De plus, ces paramètres
sont différents d’une éolienne à l’autre, demandant un algorithme de contrôle différent
pour chaque éolienne. Également, puisque l’éolienne peut se détériorer avec le temps (mo-
dification des propriétés aérodynamiques du rotor avec l’usure de la pale par exemple), on
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peut imaginer une baisse des performances du système de contrôle avec le temps, puisque
l’éolienne ne présente plus les mêmes caractéristiques qu’au moment du calcul de la table
de vérité. Dans ces articles, il n’est pas fait mention de l’effet potentiel de la variation du
voltage de la batterie sur l’algorithme de contrôle. En effet, si la table de vérité ou la fonc-
tion de transfert idéale est calculée en prenant pour acquis que le niveau de voltage reste
toujours constant, peut-être que sa variation lors du fonctionnent peut avoir un impacte
négatif sur les performances de système d’optimisation, ne permettant pas d’atteindre les
gains escomptés. Ceci spécialement si la courbe Cp du rotor est très pointue.
5.4.3 Gain potentiel
Tous les systèmes proposés améliorent en principe les performances de l’éolienne, mais
tous ne s’entendent pas sur le gain que peut apporter un tel dispositif. Les différents sys-
tèmes de contrôle développés ont été conçus par des auteurs différents, pour des éoliennes
différentes et les systèmes qui ont été testés, l’ont été sous différentes conditions de vent.
Comme il est démontré par Hoffmann et Mutschler [49], les paramètres de conception de
l’éolienne tel que le profil de la pale et la vitesse spécifique de conception, ainsi que les
conditions du site; le vent moyen et le niveau de turbulence, influencent les performances
du système de contrôle. Pour ces raisons, il est difficile de comparer les différents sys-
tèmes entre eux. Le gain envisagé varie d’un auteur à l’autre, d’une étude à l’autre, il est
de 10% [40], 10-15% [50], 38% [39], de 30-50% [46] et de 50% [4]. D’autres auteurs pré-
sentent le système de contrôle, mais ne quantifient pas l’amélioration des performances.
De plus, ceux qui le font, calculent l’influence d’un seul système de contrôle appliqué à
une éolienne en particulier, ils ne comparent pas les différents systèmes entre eux. Chose
certaine, le choix de la stratégie de contrôle à une influence importante sur le rendement
du système.
Pour visualiser le gain potentiel d’un tel dispositif, la figure 79 montre quatre courbes
de puissance en fonction de la vitesse du vent. La première courbe donne la puissance
du vent à travers une surface, correspondant à la surface balayée par un rotor, la seconde
courbe correspond à la puissance théorique maximale qu’il est possible d’extraire (limite
de Betz) et la troisième courbe, à titre d’exemple, est la courbe de puissance d’une éolienne
opérant à son coefficient maximal de puissance de 0.41 (courbe cible ou optimale). La
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Figure 79 Courbe de puissance d’une éolienne et courbes de puissance présentant la
puissance disponible dans l’air, la puissance maximale théorique (Betz) ainsi
que la puissance à Cp max du rotor
quatrième courbe est la courbe de puissance de l’éolienne, non contrôlée, calculée avec la
méthode présentée à la section 2.4, à partir des caractéristiques du rotor et de l’alternateur
alors présentés, en négligeant toujours la résistance de l’induit. La différence entre les
deux dernières courbes représente le gain potentiel. En contrôlant la vitesse de rotation,
au mieux, on passe de la courbe non contrôlée à la courbe idéale. On peut constater que
la différence entre les deux courbes peut être assez importante, mais le gain d’énergie en
terme de pourcentage sera fonction de la distribution du vent.
On peut estimer la gain potentiel de production qu’il est possible d’atteindre en utilisant
directement la courbe de puissance tracée à partir du Cp max du rotor. En effet, idéale-
ment, le système de contrôle ajouté à l’éolienne devrait permettre au rotor de toujours
opérer à son coefficient de puissance maximal. La figure 80 montre la courbe de puis-
sance maximale de l’éolienne, en reprenant les caractéristiques de l’éolienne utilisée au
chapitre 4. En calculant ensuite la production annuelle, en utilisant la courbe de puissance
idéale et la courbe de puissance normale, ont peut estimer le gain maximal de production
qu’il serait possible d’obtenir. La figure 82 montre les productions énergétiques annuelles
en fonction de la vitesse moyenne de la distribution statistique du vent (distribution de
Rayleigh). La figure suivante donne l’augmentation maximale de production, par l’ajout
du système de contrôle, en pourcentage. On peut constater que le gain maximal anticipé,
120
Figure 80 Courbe de puissance maximale d’une éolienne et courbes de puissance pré-
sentant la puissance disponible dans l’air et la puissance maximale théorique
(limite de Betz
pour cette éolienne en particulier, se situe entre 12 et 18%, selon la vitesse moyenne du
site. Cependant, en raison de la turbulence et de l’inertie du rotor, on peut croire que le
système ne parviendra pas à maintenir le rotor toujours à la bonne vitesse spécifique. De
plus, il faut prévoir les pertes électriques et mécaniques, notamment les pertes associées
au convertisseur que l’on doit ajouter au système pour faire le contrôle, qui est de l’ordre
de 1 % [51].
En somme, différents systèmes de contrôle visant à améliorer les performances de l’éo-
lienne ont été proposés. Ces systèmes permettent d’opérer le rotor à la vitesse de rotation
offrant l’extraction maximale d’énergie. Ils diffèrent aux niveaux des capteurs requis, de
l’électronique nécessaire ainsi que de l’algorithme de contrôle. En se basant sur la littéra-
ture disponible, il est difficile de comparer les systèmes entre eux puisque ce ne sont pas
tous les auteurs qui quantifient l’amélioration des performances. De plus, chaque système
est adapté à une éolienne en particulier et pour des conditions de vent données. Chose
certaine, le choix de la stratégie de contrôle a un impact sur les performances du sys-
tème, mais le gain reste incertain en raison du coût supplémentaire et du risque de mal
fonctionnement.
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Figure 81 Productions énergétiques annuelles calculées à partir de la courbe de puis-
sance normale et de la courbe de puissance potentielle
Figure 82 Gain en pourcentage de la production énergétique annuelle en fonction de la
vitesse moyenne du vent (distribution de Rayleigh)
CONCLUSION
L’objectif principal de ce projet était de faire la modélisation des petites éoliennes utilisées
pour la charge de batteries. Ceci dans le but de disposer d’un outil permettant l’analyse du
couplage entre le rotor et l’alternateur pouvant alors être utilisé lors de la conception, de
l’optimisation et du dimensionnement du système éolien. Des programmes de simulation
sont actuellement disponibles, mais ils ne permettent pas de réaliser de telles analyses.
Dans un premier temps, un modèle du système éolien autonome a été développé à partir
de la modélisation de chacune des principales composantes du système : le rotor, l’alterna-
teur à aimants permanents et la batterie d’accumulateurs. La procédure d’analyse élaborée
permet de visualiser le couplage entre un rotor donné et un alternateur donné et de calculer
la courbe de puissance de l’éolienne qui résulte de l’interaction de ces deux composantes.
Dans un deuxième temps, un programme de simulation élaboré sous Matlab/Simulink,
permettant de conduire des simulations temporelles du système éolien, a également été
réalisé. Le modèle temporel offre ainsi la possibilité d’étudier l’influence de différents
paramètres reliés aux composantes du système (rotor, alternateur, batterie et contrôleur de
charge) sur les performances globales du système. Les courbes de puissance de l’éolienne
sont calculées préalablement sous Matlab, pour différents niveaux de tension de la batterie.
Ces courbes de puissance sont ensuite utilisées dans Simulink pour faire la simulation
temporelle.
La réalisation d’un simulateur temporel a demandé l’élaboration d’un générateur de séries
synthétiques de vent, ainsi qu’un générateur de séries synthétiques de charge électrique.
Dans un premier temps, les différentes caractéristiques du vent ont été étudiées, pour en-
suite faire la revue des différentes méthodes permettant de générer des séries temporelles
de vent. Une méthode utilisant un modèle autorégressif d’ordre 1 a été élaborée. La mé-
thode procède en deux étapes; une première étape génère une série donnant la vitesse
moyenne du vent aux dix minutes et une seconde étape reprend la première série pour gé-
nérer une seconde série donnant la vitesse du vent à la seconde. La série finale comporte
certaines caractéristiques statistiques et temporelles bien précises, fournies en paramètre,
afin d’obtenir une série synthétique la plus réaliste possible.
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Dans un troisième temps, les outils de simulation et d’analyse développés ont été utilisés
pour étudier l’influence de la variation du niveau de voltage de la batterie sur les perfor-
mances du système. En effet, une batterie vide n’a pas le même niveau de voltage qu’une
batterie pleine. Pour un même vent, cette variation du voltage modifie le couplage entre le
rotor et l’alternateur, amenant ainsi le rotor à fonctionner à différentes vitesses de rotation
pour différents niveaux de voltage. Puisque les performances aérodynamiques du rotor dé-
pendent de sa vitesse de rotation, on peut imaginer qu’une variation du niveau de voltage
puisse entraîner une modification des performances de l’éolienne. Ce qui peut constituer
un inconvénient important, particulièrement lors des tests de performance des éoliennes.
En effet, lors de ces tests, on cherche à diminuer l’influence de conditions particulières de
test afin de mesurer expérimentalement la courbe de puissance de l’éolienne.
L’analyse du couplage a montré qu’il peut y avoir une grande variation de la courbe de
puissance de l’éolienne selon le niveau de voltage de la batterie : entre un courbe de puis-
sance calculée pour le voltage d’une batterie vide et une autre pour le voltage d’une batterie
pleine. Une première série de simulations temporelles a permis de quantifier l’importance
de cette variation lors du fonctionnement de l’éolienne en simulant un test de mesure
de performance. Les simulations montrent bien que la capacité de la batterie, ainsi que
l’équilibre entre la production et la consommation, vont influencer les performances de
l’éolienne et la courbe de puissance mesurée. Cependant, lors de l’opération de l’éolienne,
le courant de charge tend à faire augmenter le voltage de la batterie, ce qui limite alors
les chutes trop importantes de tension. Par conséquent, les variations de la courbe de puis-
sance durant le fonctionnement ne sont pas aussi importantes que se à quoi on pouvait
s’attendre lors de l’analyse du couplage. Il faut préciser que les simulations ont été ef-
fectuées pour une éolienne en particulier, les conclusions peuvent varier d’une éolienne à
l’autre. Ces simulations seraient à reprendre avec d’autres éoliennes afin de pouvoir quan-
tifier l’influence de la variation du niveau de tension sur les performances de l’éolienne.
Une dernière section a présenté une revue de différents systèmes ou méthodes qui ont été
proposés dans la littérature pour améliorer le couplage entre le rotor et l’alternateur, qui
n’est pas optimal de façon intrinsèque. La méthode d’analyse proposée permet de visuali-
ser le couplage d’une éolienne donnée et d’évaluer le gain qu’il est possible d’obtenir avec
l’ajout d’un système de contrôle.
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De façon générale, le modèle élaboré ainsi que le programme de simulation temporelle
permettent de mesurer l’influence de différents paramètres sur les performances du sys-
tème.
RECOMMANDATIONS
Afin d’approfondir la recherche et améliorer le modèle, les actions suivantes pourraient
être entreprises.
Concernant le modèle de l’éolienne :
a. utiliser un modèle aéroélastique pour le rotor afin de permettre un étude dynamique;
b. développer un modèle dynamique de la régulation de puissance de l’éolienne (fur-
ling);
c. utiliser les équations de l’alternateur permettant de réaliser des études dynamiques;
d. utiliser les équations mécaniques permettant de considérer l’inertie du rotor;
e. utiliser un modèle dynamique pour la batterie;
f. valider le modèle en utilisant des mesures expérimentales;
g. évaluer la sensibilité de plusieurs éoliennes à la variation du niveau de voltage.
Concernant le générateur de vent :
a. ajouter des journées sans vent;
b. ajouter des vents extrêmes;
c. modifier le générateur de vent afin d’obtenir une densité spectrale désirée;
d. analyser statistiquement de vraies séries temporelles de vent afin d’attribuer des
valeurs plus réalistes aux paramètres reliés à l’autocorrélation et à l’intensité de
turbulence.
Ces modifications, rendant le modèle dynamique, pourraient permettre d’étudier, par exemple,
l’influence de la turbulence du vent et du temps de moyennage sur la courbe de puissance
de l’éolienne mesurée lors des tests de performance. Un modèle dynamique complet du
système éolien permettrait alors d’ajouter un système électronique de contrôle au modèle,
comme un transformateur à courant continu, et d’en vérifier le fonctionnement. Il serait
alors possible de mesurer l’influence de la variation du niveau de voltage sur les perfor-
mances de différents algorithmes de contrôle. De plus, il serait pertinent de vérifier l’in-
fluence du voltage sur différentes éoliennes et d’évaluer si ce qui est maintenant demandé
par la norme IEC [7], soit de faire le test de performance avec trois niveaux différents de
tension, est nécessaire ou suffisant.
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